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Bon a savoir

Vous avez besoin d'aide ? Si vous contactez notre Service Aprés-Vente, veuillez lui commu-
niquer le numéro de série de votre appareil.

Pour joindre notre Service Aprés-Vente :
Téléphone +49 761 8971-2170
Télécopie +49 761 8971-1178

E-Mail service.electronic@trumpf.com

Ou se trouve le numéro de = Sur la plaque signalétique de l'appareil (panneau supérieur).
série ?  w |nterface utilisateur Web, Web GUI:
Interface utilisateur Web, chemin d'accés au menu :

>About , Identification.
Emplacement du numéro de
DC outpu:)

série l

rrrrrrrrrrrrrr

Front

Emplacement du numéro de série sur le TruConvert DC Fig. 1
série 1000

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

-

Front

Emplacement du numéro de série sur le TruConvert System Fig. 2
Control
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A\ AVERTISSEMENT

1. Sécurité

1.1 Remarques importantes

= Ceci est un produit destiné a l'application commerciale et
industrielle dans le « deuxiéme environnement ». Il s'agit de
I'environnement comprenant toutes les implantations commer-
ciales, industrielles et de l'industrie 1égére, sauf celles raccor-
dées directement a un réseau basse tension pour l'alimenta-
tion de batiments a usage résidentiel.
Afin d'éviter toute perturbation, certaines restrictions relatives
a l'installation ou des mesures supplémentaires peuvent
s'avérer nécessaires.

= |es produits mentionnés dans la déclaration de conformité
ne sont pas des produits utilisables de maniére autonome
au sens de la directive de CEM. Ce n'est qu'apres intégra-
tion des produits dans un systéme complet que le comporte-
ment de ce dernier pourra étre évalué en termes de CEM.
L'évaluation a été réalisée pour une constellation typique de
I'installation, pas pour le produit individuellement.

= Toutes les dispositions techniques de sécurité de la docu-
mentation spécifique au produit (manuel d'utilisation, notice,
etc.) doivent étre respectées tout au long du cycle de vie du
produit.

= Respecter les exigences spécifiques a chaque pays en
matiére de cybersécurité.

Risque d'électrocution !

> Les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation ne
doivent étre appliquées que par un personnel qualifié !

> Pour réduire le risque d'électrocution, ne suivre que les ins-
tructions mentionnées dans le manuel d'utilisation. Ne pas
effectuer d'autres travaux.

1.2 Conserver le manuel d'utilisation

Consignes de sécurité importantes
A\ ATTENTION g P

> Diese Betriebsanleitung aufbewahren.
Ce manuel d'utilisation contient des consignes de sécurité qui
doivent étre respectées lors de l'installation et de I'entretien. Par
conséquent, il doit étre conservé pendant toute la durée de vie
de l'appareil.
Si I'appareil est revendu ou installé sur un autre site, le manuel
d'utilisation doit I'accompagner.

A67-0140-00.BKfr-0 2025-07-23 Sécurité 5
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Indiquez le numéro de matériel ou le numéro de document du
manuel d’utilisation si vous souhaitez commander un nouvel
exemplaire du manuel d’utilisation (cf. faux-titre).

1.3 Avertissements

Certaines activités peuvent étre source de danger pendant le
fonctionnement. Les consignes d'activité sont précédées d'aver-
tissements correspondant au danger. Des panneaux de danger
se trouvent sur l'appareil.

Un avertissement contient des mentions d'avertissement qui
sont expliquées dans le tableau suivant :

Mention d'avertisse- Description
ment
DANGER Désigne un grand danger. Si celui-ci n'est pas
évité, il risque de provoquer de graves blessu-
(DANGER) res ou la mort.
AVERTISSEMENT Désigne une situation dangereuse. Si celle-ci
n'est pas évitée, il risque d'en résulter de gra-
(WARNING) ves blessures.
PRUDENCE Désigne une situation potentiellement dange-
reuse. Si celle-ci n'est pas évitée, il risque d'en
(CAUTION) résulter des blessures.
ATTENTION Si une telle situation n'est pas prise en considé-
ration, il risque d'en résulter des dommages
(NOTICE) matériels.
Description des mentions d'avertissement Tab. 1

1.4 Utilisation du module CC-CC

Utilisations typiques Le module CC-CC sert de lien entre un circuit intermédiaire CC
et une charge de tension continue ou une source de tension
continue.

Sécurité 2025-07-23 AB7-0140-00.BK(r-0
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Non-responsabilité

Usages non autorisés

La source de tension continue peut étre une batterie.
Le flux d'énergie est possible dans les deux sens.

La tension de circuit intermédiaire CC doit présenter une
symétrie par rapport a la terre.

Batteries utilisables : tous les systémes de batterie rechar-
geables courants.

— Le module CC-CC ne doit étre utilisé qu'en association
avec des batteries a sécurité intrinséque.

— Les batteries doivent étre raccordées conformément aux
normes locales en vigueur.

En fonction du type de batterie, des normes adaptées
sont EN 50272-2, CEIl 62485, CEl 61427-1.

— Tension maximale autorisée :
Tension de la batterie < 75 V CC
Tension du circuit intermédiaire CC < 950 V CC

Toute utilisation qui n'est pas mentionnée dans les « Utilisations

typiques » n'est pas conforme. La société TRUMPF n'est en
aucun cas responsable des dommages pouvant en résulter,
notamment les dommages corporels, les dommages matériels et
les interruptions de production. L'exploitant seul répond des ris-
ques encourus. La garantie expire.

Exemples d'utilisations non autorisées :

Utilisation de composants inappropriés.

Fonctionnement avec des tensions en dehors des spécifica-
tions.

Fonctionnement avec des tensions de circuit intermédiaire
CC non symétriques par rapport a la terre.

Installation incorrecte (p. ex. cables inversés).
Utilisation dans une position de montage non autorisée.
Erreur d'utilisation par un personnel non formé.
Utilisation dans des conditions ambiantes inadaptées :
- Condensation, givre.

- Salissure conductrice.

- Conditions corrosives (p. ex. vapeurs de batterie, brouil-
lard salin).

- Tensions en dehors de la catégorie de surtension Il (ten-
sion de tenue aux chocs de 4 kV max.).

- A plus de 2 000 m au-dessus du niveau de la mer.
- Utilisation en plein air.

- Non-respect de la condition ambiante « Degré de pollu-
tion 2 ».

- Fonctionnement dans un environnement explosif.
Fonctionnement avec des batteries sans sécurité intrinséque.

A67-0140-00.BKfr-0
01-10
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1.5 Personnel autorisé

Personnel autorisé Les personnes autorisées doivent, en vertu de leurs autorisa-
tion, formation et instruction, étre en mesure de comprendre leur
tache et de reconnaitre les dangers potentiels. Par conséquent,
les personnes autorisées doivent étre formées et connaitre les
normes et dispositions importantes pour leurs taches.

L'exploitant a le devoir et la responsabilité d'entretenir la qualifi-
cation du personnel autorisé au moyen de formations réguliéres.

Les activités suivantes ne peuvent étre réalisées que par des
personnes autorisées :

= |nstallation

= Raccordement

= Démontage

= Manipulation

Sécurité 2025-07-23 AB7-0140-00.BK(r-0
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1.6 Avertissements sur le module CC-CC

- DCLINK + ~24V+

2
3
1 Panneau avec plusieurs avertis- 2 Panneau : Tension des batte- 3 Panneau : Risque d’incendie.
sements : tension dangereuse, ries dangereuse Les raccordements de la batte-
tension résiduelle dangereuse, rie doivent étre préchargés
destruction de I'appareil en cas avant d’étre branchés.
d'inversion de la polarité du rac-
cordement de la batterie
Avertissements sur le module CC-CC Fig. 3

1.7 Signification panneaux

d'avertissement
Remarque
Tous les panneaux d'avertissement doivent étre présents et visi-
bles.
A67-0140-00.BKfr-0 2025-07-23 Sécurité 9

01-10



TRUMPF

N° | Panneau d'avertissement

1 A DANGER

ELECTRIC SHOCK AND
BURN HAZARD

Turn off and lock out system.

Si un ou plusieurs panneaux d'avertissement manquent ou ne
sont plus lisibles, veuillez en demander de nouveaux a la

société TRUMPF.

A DANGER
DANGER DE CHOC ELECTRIQUE
ET DE BRULURE
Eteindre le systéme et le protéger pour
qu'il ne puisse pas se réenclencher.

1 A WARNING
RISK OF FIRE AND
ELECTRIC SHOCK

Connect BATTERY terminals prior to
the connection of DC LINK terminals.

A AVERTISSEMENT

RISQUE D’INCENDIE ET DE CHOC
ELECTRIQUE

Connectez les bornes de la batterie
avant de connecter les bornes du
circuit intermédiaire CC.

1 A DANGER

RISK OF ELECTRIC SHOCK

Do not remove cover.

No user serviceable parts inside.
Refer servicing to qualified personnel.
Discharge time to 60 V: 5 minutes.

A DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

Ne pas retirer le capot.

Aucune piéce réparable par I'utilisateur|
a l'intérieur.

Confiez I'entretien a un personnel
qualifié.

Temps de décharge a 60 V : 5 minutes.

1 A CAUTION
DESTRUCTION OF DEVICE

Destruction of the device by reverse
polarity at the battery connection.

Observe the pole designation (+ and -).

After polarity reversal: Do not switch
on the device again. Danger of fire!

A ATTENTION

DESTRUCTION DE L’APPAREIL
Destruction de I'appareil en cas d'inversion
de la polarité du raccordement de la
batterie.

Tenir compte des repéres des poles (+ et -).
S'ily ainversion de polarité : ne pas
réenclencher I'appareil. Danger d'incendie !

Read the manual

Lire le manuel d'utilisation

2 A WARNING

HAZARDOUS VOLTAGE

Disconnect battery
voltage before
opening this cover.

A AVERTISSEMENT

TENSION DANGEREUSE

Débrancher la tension
de la batterie avant
d'ouvrir ce couvercle.

3 A WARNING
RISK OF FIRE

Precharge battery connectors of
TruConvert DC 10XX
until AU <5V.

See operator's manual for

detailed instructions.

A AVERTISSEMENT
RISQUE D’'INCENDIE

Précharger les connecteurs de la
batterie du TruConvert DC 10XX

Battery

TruConvert
DC 10XX

jusqu'a AU <5V.
Pour des instructions détaillées,
voir le manuel d'utilisation.

Signification panneaux d'avertissement

Signification
Le panneau met en garde contre un
risque d’électrocution et de brdlure.

Le panneau met en garde contre un
risque d’incendie et d’électrocution da
a une séquence de raccordement
incorrecte.

Le panneau met en garde contre un
risque d’électrocution.

Le capot de I'appareil ne doit pas étre
ouvert.

Le panneau met en garde contre une
destruction de l'appareil en cas d'inver-
sion de la polarité du raccordement
de la batterie.

Le panneau indique qu'il convient de
lire le manuel d'utilisation.

Le panneau met en garde contre une
tension dangereuse aux raccorde-
ments de batterie.

Le panneau met en garde contre un
risque d'incendie. Les raccordements
de la batterie doivent étre préchargés
avant d’étre branchés.

Tab. 2

10 Sécurité
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A\ AVERTISSEMENT

1.8 Dangers liés a la tension électrique

Risque d’électrocution !

Les tensions présentes sur I'appareil peuvent étre
mortelles.

> Seul un personnel formé est habilité a effectuer des travaux
sur I'appareil.

L'appareil produit des tensions qui peuvent représenter un ris-
que pour la vie ou la santé des personnes. Ces tensions sur-
viennent non seulement a l'intérieur de I'appareil, mais égale-
ment au niveau de ses sorties.

Les cables de raccordement de I'appareil véhiculent aussi des
tensions mortelles.

Une personne entrant en contact avec les parties sous tension
de I'appareil risque de mourir ou de souffrir de graves blessures.

Mesures de protection du fabricant

Le module CC-CC est enfermé dans un boitier métallique. Un
raccordement au conducteur de protection se trouve a l'arriere
du boitier.

1.9 Garantie d'un fonctionnement sir de
'appareil

1. Le module CC-CC TruConvert DC série 1000 est un produit
inachevé. Il est destiné a étre intégré dans un systéme com-
plet. L'intégrateur systéeme doit s’assurer qu’en cas d'’inci-
dent, la source d’énergie raccordée, p. ex. la batterie, est
bien coupée du module CC-CC.

2. Utiliser I'appareil exclusivement selon les conditions décrites
au chapitre « Spécifications techniques ».

3. Lappareil ne doit pas étre ouvert.

4. Seul un personnel d'exploitation sans stimulateur cardiaque
ni implant peut étre employé sur le lieu d'exploitation.

5. Pour le raccordement électrique, utilisez exclusivement des
cables exempts de défaut et correctement dimensionnés.

6. Effectuer les contréles de sécurité électrique récurrents
selon les directives spécifiques du pays (p. ex. pour I'Allema-
gne la spécification 3 du DGUV (Assurance sociale alle-
mande des Accidents du travail et des Maladies Profession-
nelles)).

A67-0140-00.BKfr-0 2025-07-23 Sécurité 11
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Autres propriétés

Configurations

2. Description

2.1 Domaines d'application

Les domaines d'application sont décrits au chapitre Sécurité
(voir "Utilisation du module CC-CC", p. 6).

2.2 Description du fonctionnement

Le module CC-CC est un convertisseur de tension continue bidi-
rectionnel qui sert a charger une batterie a partir d'un circuit
intermédiaire CC et a réintroduire I'énergie d'une batterie dans
le circuit intermédiaire CC.

Des limites de tension peuvent étre réglées aussi bien pour le
processus de charge que pour le processus de décharge de la
batterie.

Remarque

Il est également possible d'utiliser une autre source d'énergie

CC ou une charge CC a la place de la batterie. Pour des rai-
sons de simplicité, on parlera toujours de « batterie » dans ce
manuel.

L'appareil est refroidi a I'air.

= Pour la commande et le contréle d’'un ou plusieurs modules
CC-CC, la commande du systéme externe TruConvert Sys-
tem Control doit étre utilisée (voir "Fig. 6", p. 14).

= || est possible de raccorder et de commander jusqu’a
16 modules CC-CC avec une commande du systéme.

= Les modules CC-CC peuvent étre utilisés selon différentes
configurations, p. ex. seuls, a plusieurs, en paralléle d’un
cbté ou des deux (voir "Fig. 4", p. 13) (voir "Fig. 5", p. 13).

Remarque

Seuls des modules CC-CC de méme classe de puissance peu-
vent étre raccordés aux commandes du systéme.

Il N’est pas possible de commander un mixte de modules CC-
CC de différentes classes de puissance.

12
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[ v r—
3 3 3

1 Circuit intermédiaire CC 3 Batterie
2 Module CC-CC
Fonctionnement paralléle c6té du circuit intermédiaire CC Fig. 4
1
- .4-
|+ - =+ - | s
2 2 2
[ 1 |
—3

1 Circuit intermédiaire CC 3 Batterie
2 Module CC-CC
Fonctionnement paralléle c6té batterie Fig. 5
Manipulation

Le module CC-CC peut étre commandé via :

=  Un PC avec navigateur Web
=  Modbus TCP/UDP

Dans les deux cas, la commande du systéme doit étre connec-
tée aux modules CC-CC en amont.

A67-0140-00.BKfr-0 2025-07-23 Description 13
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Panneau avant

|

Ethemnet 1 |
erne 2
RS-485 |
—
re__-—-—-—-—-————— r=--
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|_ in out Ul in out
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|- i I
1
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1 PC avec navigateur Web ou
maitre Modbus

2 Commande du systéme

3 Modules CC-CC

Manipulation des modules CC-CC avec un PC ou par Mod- Fig. 6

bus

2.3 Structure

Structure du TruConvert DC série 1000

Le module CC-CC est enfermé dans un boitier métallique.

Le ventilateur du cbté intérieur de la plaque avant aspire I'air

pour la réfrigération.

Tous les éléments de raccordement se trouvent a l'arriere de

I'appareil.

14
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1 Plaque avant avec pattes de 2 DEL d'état 3 Ouverture pour arrivée d'air
montage
Panneau avant du TruConvert DC série 1000 Fig. 7
A67-0140-00.BKfr-0 2025-07-23 Description 1 5
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2

3

4

Panneau arriere du TruConvert DC série 1000

Panneau arriéere

1 2 3
g =
- DC|LINK + |24 v+ 000
Ol H ODEss >y CEE  Stats
=F QRGP S 00008 =]

I 080 OUSOU00 SI_E
OCOO0000LOODODOU QOO ]
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7
O000JDDOESSOO0O0 OO0 =
OOOOOOOO%)@@@@(M}OQQ Q0 ”QQOQO@QD@Q % 5
@@CD@Q@O@@@ @@@@)@C %@O@< %}@ -
D 000 @ @ OO s ||
L AQ000 N QDPOOPA._ U
o @O0 = | OOpO
[ | ] 88
10 9 8 7 6 5 4
Raccordement du circuit inter- 5 Sortie de données (RS-485) 8 Raccordement de la batterie :
médiaire CC boulon fileté pole négatif
Raccordement de la tension 6 Raccordement du conducteur 9 Raccordement de la batterie :
d'alimentation 24 V de protection (boulon fileté M6) boulon fileté poéle positif
Eléments d'affichage 7 Couvercle pour les raccorde- 10 Raccordement du conducteur

Entrée de données (RS-485)

ments de batterie de protection (boulon fileté M6)

Fig. 8
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Structure TruConvert System Control

Panneau avant

1 Raccordement des données 4  Sans fonction 6 Tension d’alimentation 24 V,
pour PC : Ethernet 1 conducteur de protection (en
option)
2 Raccordement des données 5 DEL d'état 7 Raccordement des données
pour une autre commande du RS-485 (en option)

systéme : Ethernet 2
3 Touche de RAZ (RAZ de

I'adresse IP)
Panneau avant TruConvert System Control Fig. 9
A67-0140-00.BKfr-0 2025-07-23 Description 17
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Panneau arriére

1 Boulon fileté pour le conducteur 3 Raccordement des données 5 Traversée pour la tension d’ali-
de protection RS-485 mentation 24 V, conducteur de
protection (en option)
2 Tension d'alimentation 24 V 4  Traversée pour RS-485 (en
option)
Panneau arriére TruConvert System Control Fig. 10
2025-07-23 A67-0140-00.BKfr-0
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Appareil complet

Circuit intermédiaire CC

3. Spécifications techniques

31
1000

Désignation
Rendement max.

(autoalimentation non prise en
compte)

Alimentation en tension

Courant de court-circuit maximal
en entrée

Temps de réaction (changement
de sens de la puissance)

Indice de protection

Catégorie de surtension coété batte-
rie

Catégorie de surtension coté cir-
cuit intermédiaire CC

Appareil complet

Désignation

Tension du circuit intermédiaire CC

Données du TruConvert DC série

Valeur
98,3 %

24V CC+10%/2A
5 A peak / 200 ms
Remarque

A noter pour les fusibles exter-
nes : les courants d’enclenche-
ment peuvent étre supérieurs au
courant nominal.

Déterminé par les fusibles utilisés
pour le raccordement de batterie
et le raccordement de circuit inter-
médiaire CC.

<10 ms

I
ovcC 1l

(tension de tenue aux chocs max.
2,5 kV)
1]

(tension de tenue aux chocs max.
4 kV)

Tab. 3

Valeur

765 V CC* a 935 V CC, symétri-
que par rapport a la terre

(475 V CC max. par rapport a la
terre)

Limite inférieure plus basse pos-
sible aprés consultation de
TRUMPF.

= Si les modules CC-CC sont subordonnés a un module CA-CC, la ten-
sion de circuit intermédiaire CC doit étre au moins égale a la tension
minimale qui est imposée par le module CA-CC (voir le manuel d'utili-

sation du TruConvert AC 3025).

= La tension de circuit intermédiaire CC doit étre d’au moins 10,5 fois la

tension de batterie.

Exemple : avec une tension de batterie de 74 V, la tension de circuit
intermédiaire CC doit étre d’au moins 777 V.

Exemple : avec une tension de batterie de 48 V, la tension de circuit
intermédiaire CC doit étre d’au moins 504 V.

A67-0140-00.BKfr-0
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Circuit intermédiaire CC

Raccordement de batterie

Désignation Valeur
Courant maximal du circuit intermé- = 15 ACC
diaire CC

Fusibles :

Les fusibles CC doivent étre prévus sur site.

Les paramétres nécessaires au dimensionnement des fusibles résultent
de la situation de montage respective dans l'installation du client.

Les paramétres de l'installation suivants constituent la base du dimen-

sionnement :

= Résistances internes des sources présentes dans le circuit intermé-

diaire CC

= Capacités présentes dans le circuit intermédiaire CC
= Inductances présentes dans le circuit intermédiaire CC

Remarque

Les fusibles doivent étre dimensionnés de maniére a respecter les exi-

gences spécifiques au pays.

Les effets du vieillissement et du courant de pointe doivent étre pris en
compte ! Pour cela, adressez-vous au fabricant des fusibles ou au four-

nisseur des fusibles.

Proposition de dimensionnement du courant nominal des fusibles :

lfus = lnom X 1,56 = 15 A x 1,56 = 23,4 A

La tension de fonctionnement admissible du fusible doit étre supérieure

a la tension du circuit intermédiaire.
Caractéristiques du fusible :

Usonctt = 1000 V CC

lhom = 25 ACC

Type adapté, p. ex. Littelfuse O0SPF025.T avec supports adaptés.

Circuit intermédiaire CC

Désignation

Plage de tension charge/décharge
Tension nominale

Courant nominal sous 0 a 30 V (charge/
décharge) !

(voir "Courbe caractéristique courant/
tension (courant max. sous U < 30 V)",
p. 23)

Courant nominal sous 30 a 48 V (charge/
décharge)’

Puissance nominale sous une tension
allant jusqu'a 48 V (charge/décharge)’

Tab. 4

TruConvert DC

1008 1010
0Ova7s5VvcCC

48 V CC

50 A a 50 A a
167 A 208 A
167 A 208 A
8 kW 10 kW

1 A une température ambiante de 40 °C / 105 °F max (TruConvert DC
1008) ou 30 °C / 86 °F (TruConvert DC 1010).

20
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Raccordement de batterie Désignation TruConvert DC
1008 1010
Breve surcharge charge/décharge pendant = 10 kW -
10 minutes 1 2 (209 A
max.)
Breve surcharge charge/décharge pendant | 12 kW -
1 minute 1+ 2 (250 A
max.)
Temps de réaction (décharge a charge) <10 ms
Raccordement de batterie Tab. 5
Capacités co6té batterie et Désignation TruConvert DC
coté circuit intermédiaire CC 1008 1010
Capacité interne cbté batterie sous 0 V 850 uF

(voir "Fig. 11", p. 21)

Capacité interne cbté circuit intermédiaire 80 pF
CcC

Cette capacité est disponible aux bornes
du circuit intermédiaire CC via un limiteur
de courant de démarrage lorsque I'alimen-
tation en tension auxiliaire 24 V est allu-

mée.
Capacités coté batterie et coté circuit intermédiaire CC Tab. 6
1000
900
800
i 700
=5
~ 600
[0]
2 s
ﬁg 400
(8]
8 30
©
O 200
100
0
0 10 20 30 40 50 60 70
Battery voltage (V)
Capacité coté batterie en fonction de la tension de la batte- Fig. 11
rie

2 Un fonctionnement en surcharge peut réduire la durée de vie du
module CC-CC.

A67-0140-00.BKfr-0 2025-07-23 Spécifications techniques 21
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Précisions de mesure Désignation Valeur
Tension des batteries 10,75 V (correspond a +1 % a
75 V)
Courant des batteries 13,34 A (correspond a 2 % a
167 A)

Vaut sur I'ensemble de la gamme.

Tension du circuit intermédiaire CC | +15 V (correspond a £1,5 % a

1000 V)
Vaut sur I'ensemble de la gamme.
Précisions de mesure Tab. 7
22 Spécifications techniques 2025-07-23 AB67-0140-00.BKfr-0
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Courbe caractéristique Sous une tension de la batterie < 30 V, le courant de la batterie
courant/tension (courant  est réduit (charge et décharge).

max. sous U < 30 V) Les courbes caractéristiques se rapportent au fonctionnement a

la tension de circuit intermédiaire CC nominale. Sous des ten-
sions de circuit intermédiaire CC inférieures, la puissance est
encore réduite (déclassement).

300

250

% 200
=4
g
3 150
=
[
£ 100
o
50 — =— — |batt =f(Vbatt) - Overload_Operation
Ibatt = f(Vbatt) - Nominal_Operation
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Battery voltage [V]
TruConvert DC 1008 : courbe caractéristique courant/tension Fig. 12
14
12 —_—_—_— = -
= 7
2 1w s
5} 7
: e y
=
g 6
@
4
2 — — — Pbatt = f(Vbatt) - Overload Operation
Pbatt = f(Vbatt) - Nominal Operation
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Battery voltage [V]
TruConvert DC 1008 : courbe caractéristique puissance/ Fig. 13
tension
A67-0140-00.BKfr-0 2025-07-23 Spécifications techniques 23
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250

200

<
£ 150
g
3
>
S 100
i
©
[aa]

50

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Battery voltage [V]
TruConvert DC 1010 : courbe caractéristique courant/tension Fig. 14

12

10

Battery power [kW]
(o)}

Battery voltage [V]

TruConvert DC 1010 : courbe caractéristique puissance/ Fig. 15
tension

Courbe caractéristique de la Sous des températures ambiantes supérieures, les puissances
puissance en fonction de la et les courants sont réduits (charge et décharge).

température
Désignation de I'appareil Température
TruConvert DC 1008 >40 °C a <65 °C
TruConvert DC 1010 >30 °C a <65 °C
Tab. 8
24 Spécifications techniques 2025-07-23 AB67-0140-00.BKfr-0
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10000 = = = = = = = = — — = — =
~ = +200
9000-+ S =
| < £180
8000 | 160
7000 | 140
—.6000 | 120
5 5000 | 100
&
4000 | 80
3000 ) 60
2000 | 40
1000 20
o't ' (0]
-20 -10 0 40 50 60 70
Ambient temperature [°C]
«= == TruConvert DC 1010 TruConvert DC 1008
TruConvert DC série 1000 : courbe caractéristique de la Fig. 16
puissance en fonction de la température
Durée de vie Désignation Valeur
Durée de vie typique > 10 ans
Durée de vie Tab. 9
Interfaces Désignation Raccordement

Raccordement de batterie

Circuit intermédiaire CC (DC Link)

Tension d'alimentation 24 V, CC
(24 V)

Entrée des données pour RS-485
(IN)

Sortie des données pour RS-485
(OUT)

Conducteur de protection

Interfaces

Boitier Désignation
Dimensions L x H x P
(avec les piéces de raccordement)

Dimensions L x H x P
(sans les pieces de raccordement)

= Plus : boulon fileté M8
= Moins : boulon filet¢é M10

Connecteur de carte imprimée a
3 pbles

IPC 16/ 3-STF-10,16 — 1969467
de Phoenix Contact

Connecteur de carte imprimée a
2 poles

MC 1,5/ 2-STF-3,5 — 1847055 de
Phoenix Contact

RJ-45

RJ-45

= Boulon fileté M6 sur le panneau
arriere du bofitier

= Boulon fileté M6 sur le couver-
cle

Tab. 10

Valeur

216 mm x 132 mm x 515 mm
8,5" x 5,2" x 20,3"

216 mm x 132 mm x 456 mm

8,5" x 5,2" x 18"
Poids 12 kg
A67-0140-00.BKfr-0 2025-07-23 Spécifications techniques 25
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Boitier Désignation Valeur
Matériau du boitier Corps : téle d'acier zingué

Face avant : inox
Indice de protection IP 20

Boitier Tab. 11

26 Spécifications techniques 2025-07-23 AB67-0140-00.BKfr-0
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Dessin coté Dessin coté pour le montage :

517,5
455,5

132)

132

110,45 E
99

33
21,55 ®

97
81,9

128,5
]

50,1
35

View without cover hood
Ansicht ohne Abdeckhaube ﬂ

L -
20 o~
&
F el ) ©
‘IAL P18
|
Dessin coté Fig. 17
Emission sonore  Désignation Valeur
Niveau d'émission sonore < 70 dB(A)
1 m de distance du module CC-CC
Emission sonore Tab. 12
A67-0140-00.BKfr-0 2025-07-23 Spécifications techniques 27
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Conditions ambiantes

Condition

Fonctionnement nominal
TruConvert DC 1008
Fonctionnement nominal
TruConvert DC 1010

Fonctionnement de
puissance limité

TruConvert DC 1008

Fonctionnement de
puissance limité

TruConvert DC 1010
Stockage

Transport

Conditions ambiantes

Interfaces

Humidité
de I'air 3

Température

-20 °C & +40 °C
-4 °F & +104 °F
-20 °C & +30 °C
-4 °F & +86 °F
+40 °C & +65 °C
+104 °F & +149 °F

5490 %

+30 °C a +65 °C
+86 °F a +149 °F

-20 °C a +80 °C
-4 °F a +176 °F
-20 °C 4 +80 °C
-4 °F a +176 °F

5a90 %

<90 %

3.2

Désignation

Pression de l'air

Jusqu'a env.

78 kPa

Pollution
Microenvironnement
selon CEI 62109-1

Degré de pollution 2

(2 2 000 m de
hauteur au-des-
sus du niveau
de la mer)

Tension d'alimentation 24 V, CC

(24 V)

Interface Ethernet 1

Interface RS-485

Touche de RAZ
DEL d'état
Conducteur de protection

Interfaces TruConvert System Control

Tab. 13

Données TruConvert System Control

Valeur

24V CC = 10 % / 250 mA
Connecteur de carte imprimée a
2 poles

MC 1,5/ 2-STF-3,5 — 1847055 de
Phoenix Contact

= Raccordement pour interface uti-
lisateur Web ou Modbus
TCP/UDP

= RJ45
= Raccordement pour le TruCon-

vert AC 3025 ou le TruCon-
vert DC série 1000

= RJ-45
Reéinitialisation de I'adresse IP
3 DEL

Boulon fileté M4 sur le panneau
arriére du boitier

Tab. 14

3 Condensation et givre ne sont pas autorisés.
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Boitier Désignation Valeur
Dimensions sans raccordements 435 mm x 44,5 mm x 219 mm
(LxHxP) 17,13" x 1,75" x 8,62"
Dimensions de la plaque avant 482 mm x 44,5 mm
LxH 19" x 1,75"
Poids 1.6 kg
Matériau du boitier Corps : tole d'acier zingué

Face avant : inox

Indice de protection IP 20
Données du boitier Tab. 15
Dessin coté
4826
465
o _ o 5 [
S % (][] T
24v ) (+
I(.l'i
© 3,5
436 41
Potenzialausgleich
Equipotential bonding
M4
©
° i
0 i
AR A
Dessin coté Fig. 18
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Conditions ambiantes

Condition

Fonctionnement®

Stockage

Transport

Conditions ambiantes

Température

-20 °C a +65 °C
-4 °F a +149 °F
-20 °C & +80 °C
-4 °F & +176 °F
-20 °C a +80 °C
-4 °F a +176 °F

Humidité
de I'air 4
5a90 %

5a90 %

<90 %

Pression de l'air

Jusqu'a env.

78 kPa

(2 2 000 m de
hauteur au-des-
sus du niveau
de la mer)

Pollution
Microenvironnement
selon CEI 62109-1

Degré de pollution 2

Tab. 16

4  Condensation et givre ne sont pas autorisés.

5

S'applique au fonctionnement dans des intérieurs climatisés et non cli-

matisés.

30 Spécifications techniques
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4, Interfaces

41 Conducteur de protection

Remarque

Le module CC-CC dispose pour le raccordement du conducteur
de protection d'un boulon fileté a I'arriére du boitier et d'un bou-
lon fileté sur le couvercle.

Afin de garantir un fonctionnement sir, les deux raccordements
du conducteur de protection doivent étre reliés au systéme de
mise a la terre avec 2 conducteurs PE séparés.

Schéma

(
(
(
(
(

NN NN N NI N AN NN NN NN N

OO0000GF= OODDO0G
@G)@O@O@@@ @@@@@O@Q@O®O@@@ -
®OOOOO® )gé%@%CDOOOOOOC%D
O © 00 DPOOOT0 0
{ I ] 8
—— 7]
3 2 1
1 Boulon fileté M6 sur le couver- 2 Couvercle 3  Boulon fileté M6 pour le raccor-
cle pour le raccordement du dement du conducteur de pro-
conducteur de protection tection
Raccordements du conducteur de protection Fig. 19

Raccordement ® Sur le panneau arriére du boitier : boulon fileté M6
= Sur le couvercle : boulon fileté M6

Exigences pour les cables La section du conducteur de protection dépend du concept de
mise a la terre de toute l'installation.

Concepts de mise a la terre = 2 concepts de mise a la terre sont possibles :
— Cables de batterie non mis a la terre (voir "Fig. 20",
p. 32).
- Cables de batterie mis a la terre d'un c6té (voir "Fig.
20", p. 32).

= | e constructeur de l'installation doit calculer la section du
conducteur de protection en fonction des caractéristiques de
la batterie et de celles des fusibles.

= | e coté non mis a la terre du raccordement de la batterie ne
doit pas dévier du potentiel de la terre de plus que 100 V.

A67-0140-00.BKfr-0 2025-07-23 Interfaces 31
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TruConvert DC 10xx Batt.

Q O

Concept de mise a la terre 1 : cébles de batterie non mis a Fig. 20
la terre

TruConvert DC 10xx Batt.
Concept de mise a la terre 2 : cables de batterie mis a la Fig. 21

terre d'un coté

4.2 Tension d'alimentation 24 V (CC)

AVIS Destruction de I'appareil en cas de mise a la terre
incorrecte de la source de tension d'alimentation 24 V.

Le pdle négatif de la tension d'alimentation 24 V n'est pas
connecté a PE dans le module CC-CC. Si le mauvais pole
(pble positif) de la source de tension d'alimentation 24 V
externe est mis a la terre, I'appareil sera endommagé ou
détruit.

> Lorsque la mise a la terre de la source de tension d'alimen-
tation 24 V externe est réalisée par le client : mettre le pole
négatif a la terre.

Schéma -24V +
oo
Tension d'alimentation 24 V (CC) Fig. 22
Raccordement

Connecteur pour la tension d'alimentation 24 V (CC) Fig. 23

32 Interfaces 2025-07-23 A67-0140-00.BKfr-0
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Exigences pour les cables

Fusible

Schéma

Raccordement

Exigences pour les céables

Protection externe

= Sur l'appareil : connecteur de carte imprimée Phoenix
= Pendant requis : connecteur a 2 pobles, 8A, RM 3,5 mm
= \errouillage du connecteur : couple : 0,3 Nm

= 2x1,0mm2/2x AWG 17
Un fusible externe doit étre installé coté client.

La tension d’alimentation 24 V (CC) doit étre reliée a un circuit
électrique TPTS équivalent dans l'installation.

4.3 Circuit intermédiaire CC

- DCLINK +

o [P o

Circuit intermédiaire CC Fig. 24

= Sur le module CC-CC : connecteur de carte imprimée Phoe-
nix

= Pendant requis : connecteur a 3 pdles, 76A, RM 10,16 mm

Connecteur pour le raccordement du circuit intermédiaire CC Fig. 25

= 2x25mm?2/2xAWG 13
= Choisir un isolant ayant une rigidité diélectrique suffisante.

Remarque

Torsader les cables entre eux pour maintenir I'inductance a un
niveau faible.

Sur tous les poles, tenir compte des caractéristiques du fusible
Usonctt €t lhom (voir "Circuit intermédiaire CC", p. 19).

A67-0140-00.BKfr-0 2025-07-23
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44 Raccordement de batterie

Schéma

=+ -

Raccordement de batterie Fig. 26

Raccordement = Péle positif : boulon fileté M8. Couple : 25 Nm max.
= Poble négatif : boulon filet¢ M10. Couple : 25 Nm max.

Piéces de raccordement requises :

m  Cosse de cable en Cu-ETP.

Exigences pour les cables = Sélectionner la section min. selon les réglementations loca-
les.

= Section max. : 2 x 95 mm? / 2 x AWG 4/0.
= |nductance max. : 8 uH.
= |ongueur max. : < 5 m.

Remarque

Torsader les cables entre eux pour maintenir I'inductance a un
niveau faible.

Protection externe Sur tous les pdles, max. 350 A.

Lors du choix du dispositif de protection contre les courants de
surcharge, tenir compte du courant de court-circuit maximal de
la source d’énergie utilisée.

Dispositifs de sectionnement Des dispositifs de sectionnement appropriés doivent étre instal-
Iés par le client dans la connexion entre le module CC-CC et la
batterie.

Les dispositifs de sectionnement doivent répondre aux normes
applicables.

Types de raccordement = Connexion unique.
= Connexion paralleéle (jusqu'a 3 modules CC-CC).

34 Interfaces 2025-07-23 A67-0140-00.BKfr-0
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L TruConvert L TruConvert L TruConvert L TruConvert
DC 10xx :| DC 10xx ] DC 10xx ] DC 10xx ]
L .- L . L .- | I
kk L I |
[
Tt < 3 > 11
+ - + -
Batt. Batt.
1 2
1 Connexion unique 3 Dispositifs de sectionnement

2 Connexion paralléle

Modes de raccordement des batteries Fig. 27

4.5 Entrée de données/sortie de données
RS-485 (IN/OUT)

Schéma

our

IN

Raccordements de l'entrée et de la sortie des données Fig. 28
IN/OUT

Raccordement = Connecteur RJ-45

Exigences pour les cables = Cable patch a paires torsadées conformément a la norme
TIA/EIA-568A/B

= CAT 5 ou supérieure
= Longueur max. : 30 m

Remarque

La longueur totale du cable de données depuis la commande
du systeme jusqu'au dernier module CC-CC ne doit pas dépas-
ser 30 m.

4.6 Interfaces sur la commande du
systéme

TruConvert System Control Ces interfaces se trouvent sur la commande du systéme TruCon-
vert System Control.

A67-0140-00.BKfr-0 2025-07-23 Interfaces 35
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Tension d'alimentation 24 V (CC)

AVIS Destruction de I'appareil en cas de mise a la terre
incorrecte de la source de tension d'alimentation 24 V.

Le podle négatif de la tension d'alimentation 24 V n'est pas
connecté a PE dans le module CC-CC. Si le mauvais pole
(pole positif) de la source de tension d'alimentation 24 V
externe est mis a la terre, I'appareil sera endommagé ou
détruit.

> Lorsque la mise a la terre de la source de tension d'alimen-
tation 24 V externe est réalisée par le client : mettre le poéle
négatif a la terre.

Schéma

Tension d'alimentation 24 V (CC) Fig. 29

Raccordement

Connecteur pour la tension d'alimentation 24 V (CC) Fig. 30
m  Sur l'appareil : connecteur de carte imprimée Phoenix

= Pendant requis : connecteur a 2 pdles, 8A, RM 3,5 mm
= Verrouillage du connecteur : couple : 0,3 Nm

Exigences pour les cdbles = 2 x 0,5 mm2/2 x AWG 20 ou section plus grande

Fusible Un fusible externe doit étre installé coté client.

36 Interfaces 2025-07-23 A67-0140-00.BKfr-0
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Ethernet

Schéma Ethernet 1 Ethernet 2

Raccordement de données Ethernet Fig. 31
Raccordement ® Connecteur RJ-45

Exigences pour les cables = Cable patch a paires torsadées conformément a la norme
TIA/EIA-568A/B

= CAT 5 ou supérieure
= Longueur max. : 100 m

Remarque

La longueur totale du cable de données du PC a la derniére
commande du systéme ne doit pas dépasser 100 m.

RS-485

Schéma

Ly [

Raccordement de données RS-485 Fig. 32

Raccordement = Connecteur RJ-45

Exigences pour les cables = Cable patch a paires torsadées conformément a la norme
TIA/EIA-568A/B

= CAT 5 ou supérieure
= Longueur max. : 30 m

Remarque

La longueur totale du cable de données depuis la commande
du systeme, via le module CA-CC et jusqu'au dernier module
CC-CC, ne doit pas dépasser 30 m.

A67-0140-00.BKfr-0 2025-07-23 Interfaces 37
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5. Normes et directives

5.1 Certification européenne

Directives européennes :

= Directive basse tension 2014/35/UE

= Directive relative a la compatibilité électromagnétique
2014/30/UE

Normes prises en compte :
=  EN 62040-2: 2006/CA : 2006

= EN 62109-1:2010
= UL 1741

38
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5.2 Deéclaration de conformité UE

TruConvert DC 1008 /
TruConvert DC 1010

TRUMPF

Déclaration UE de conformité

au sens défini par la
Directive basse tension 2014/35/UE
Directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE

Par la présente, nous déclarons que I'¢quipement désigné ci-apres est conforme aux dispositions des directives
européennes mentionnées ci-dessus.

Matériel : TruConvert DC 1008
TruConvert DC 1010

Numéro de série : 2205019125
Normes harmonisées appliquées, EN 62109-1:2010, EN 62040-2:2006 / AC Klasse C1
notamment :

Personne autorisée a constituer
le dossier technique : Benedikt Réser

Lieu / Date / Signature Freiburg im Breisgau, 16.09.2020

Benedikt Réser
Directeur de la qualité

TRUMPF Hiittinger GmbH + Co. KG
Botzinger StraRe 80 Téléphone +49 (0) 761 8971-0 Info.Elektronik@de.trumpf.com TE172sc
79111 Freiburg im Breisgau, Allemagne Fax +49 (0) 761 8971-1150 www.trumpf.com V2019 - 11

fr

Déclaration de conformité UE TruConvert DC série 1000

Fig. 33
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5.3 Déclaration de conformité UE
TruConvert System Control

La classe C1 est atteinte lorsque les conduites d'alimentation en
tension 24 V sont équipées des noyaux de ferrite fournis. Sinon,
la classe C2 est atteinte.

TRUMPF

Déclaration UE de conformité

au sens défini par la
Directive basse tension 2014/35/UE
Directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE

Par la présente, nous déclarons que I'équipement désigné ci-aprés est conforme aux dispositions des directives
européennes mentionnées ci-dessus.

Matériel : TruConvert System Control

Numéro de série : 2203622306

Normes harmonisées appliquées, EN 62109-1:2010, EN 62040-2:2006 / AC Klasse C1
notamment :

Personne autorisée a constituer
le dossier technique : Benedikt Roser

Benedikt Roser
Directeur de la qualité

Lieu / Date / Signature Freiburg im Breisgau, 10.02.2020

TRUMPF Huttinger GmbH + Co. KG

Botzinger StralRe 80 Téléphone +49 (0) 761 8971-0 Info.Elektronik@de.trumpf.com TE172sc

79111 Freiburg im Breisgau, Allemagne Fax +49 (0) 761 8971-1150 www.trumpf.com V2019-11

fr
Déclaration de conformité UE TruConvert System Control Fig. 34
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5.4 Certification CSA

La commande du systéme et le module CC-CC qui portent le
marquage CSA sont certifiés par la CSA (voir "Position du mar-
quage CSA", p. 41).

Normes prises en compte :

= CSA C22.2 No. 107.1-16

= UL 1741 Third Edition

= |[EC62109-1 First Edition

= National Differences UL62109-1
- CEI 62109-1:2010
- EN 62109-1:2010

Position du marquage CSA

Si la plaque signalétique de I'appareil porte le marquage CSA,
cela signifie que cet appareil est certifié par la CSA.

Madain 0 2. D-79111 Freiburg 1

c € TRUMPF Hiittinger GmbH + Co. KG
| Botzinger Strafle 80

Type: TruConvert DC 1008

System: S/IN: XXMusterX O/N: 2657874

Input Voltage:  DC-Link + / DC-Link - max 475 VDC to PE

Input Current: 10 ADC

Output Voltage: 48 VDC Output Voltage Range: 0-75VDC

Output Current: 167 ADC IP-Code: 20
Power: 8 KW

Technical Documentation: A67-0140-00.BKEN

Date of Production: 202340

1 Marquage CSA

Position du marquage CSA sur la plaque signalétique Fig. 35

A67-0140-00.BKfr-0 2025-07-23 Normes et directives 41
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6. Installation

6.1 Controle de la livraison

1. Vérifiez immédiatement que l'appareil vous a été livré
comme mentionné sur le bon de livraison et qu'il est visible-
ment en bon état.

2. Si vous constatez des dommages survenus pendant le trans-
port, envoyez tout de suite un recours écrit a I'expéditeur, a
I'assureur ainsi qu'a TRUMPF.

6.2 Elimination des matériaux
d'emballage

Si vous ne souhaitez pas conserver les matériaux d'emballage
pour un éventuel transport ultérieur :

> Eliminer les matériaux d'emballage conformément aux
décrets régionaux pour I'élimination des déchets.

6.3 Transport

1. Transporter le module CC-CC dans I'emballage d'origine.

Si I'emballage d'origine n'est plus disponible :
des matériaux d'emballage appropriés peuvent étre obtenus
aupres de TRUMPF.

2. Respecter les conditions ambiantes spécifiées.

6.4 Conditions de stockage
Si vous n'installez pas le module directement aprés la livraison :

1. Stocker le module dans I'emballage d'origine.

Si I'emballage d'origine n'est plus disponible :
un emballage approprié peut étre obtenu auprés de
TRUMPF.

2. Respecter les conditions ambiantes spécifiées.
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Installation a l'intérieur

Arrivée d'air et sortie d'air

6.5 Exigences pour le site

= |e fonctionnement n'est autorisé que dans une salle d'exploi-
tation électrique fermée.

= Conformément a la CEl 62477-1, l'installation, le montage et
le fonctionnement ne sont autorisés que :
- Dans un environnement non inflammable.
— Dans des intérieurs climatisés.

Il doit y avoir un espace suffisant pour l'arrivée d'air et la sortie
d'air afin de garantir un refroidissement suffisant de I'appareil. Il
est possible d’empiler jusqu’a 3 appareils les uns sur les autres.
Il convient de tenir compte des écarts minimaux entre eux(voir
"Fig. 36", p. 43).

1 2 3
h q
N '
N

1 Ecart minimal pour la sortie 3 Ecart minimal pour l'arrivée

d'air : 300 mm d'air : 200 mm
2 Ventilateur
Ecarts minimaux pour la circulation de I'air avec 1 & 3 appa- Fig. 36
reils

Des écarts plus grands sont nécessaires en présence de plus
que 3 appareils (voir "Fig. 37", p. 44).

A67-0140-00.BKfr-0 2025-07-23 Installation 43
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Ecart minimal pour la sortie p1 Pression de l'air dans I'espace
d'air : 500 mm d’'arrivée de l'air
Distance au sol recommandée : p2 Pression de l'air dans I'espace
500 mm a 700 mm de sortie de l'air

Ecarts minimaux pour la circulation de I'air avec plus que 3 appareils (n > 3) Fig. 37

Contre-pression maximale

Plusieurs appareils peuvent étre installés dans un carter dispo-
sant d’une sortie d’air par le c6té ou par le haut. Lors de linstal-
lation, il convient de tenir compte des points suivants :

Respecter la distance minimale au sol afin que ni poussiére
ni sable ne puisse pénétrer dans le boitier.

Installer les filtres devant I'espace d’arrivée de I'air. Respec-
ter la fiche technique des filtres. En effet, un filtre peut aussi
représenter une résistance a l'air.

L'espace d’arrivée de l'air et 'espace de sortie de I'air doi-
vent étre séparés I'un de l'autre. L’'air évacué ne doit pas
refluer vers I'espace d’arrivée de l'air.

Ne pas dépasser la contre-pression maximale autorisée lors-
que l'appareil émet sa puissance maximale (voir "Tab. 17",
p. 45).

p2 - p1 < contre-pression maximale

Du nombre d’appareils installés découle le volume d’air
nécessaire. Les ventilateurs du carter doivent pouvoir fournir
ce volume d’air nécessaire (voir "Tab. 17", p. 45).

Tous les ventilateurs du carter doivent propulser I'air dans le
méme sens.

La réfrigération du module est assurée uniquement si un certain
débit d'air est disponible jusqu'a une contre-pression maximale
autorisée.

44
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Contrdole du débit d’air

Fusibles

En cas de fonctionnement de plusieurs modules, le débit d'air
doit étre multiplié par le nombre d'appareils.

Les courts-circuits d'air et les interférences mutuelles des modu-
les entre eux sont a éviter.

Nombre de modules Débit d'air Contre-pression
maximale dans le
conduit d'air

1 200 m3*h 20 Pa
n n x 200 m%h 20 Pa
Contre-pression maximale Tab. 17

Pour controler le débit d’air et détecter des problémes des filtres
ou des ventilateurs, controler le débit de l'air dans les ventila-
teurs du cbté de l'arrivée d’air. Raccorder pour cela un débitme-
tre (1) @ un adaptateur (2) (voir "Fig. 38", p. 45). Monter I'adap-
tateur du cdété de l'arrivée d’air du ventilateur (3), la jonction doit
étre hermétique. Le méme air doit circuler a travers le ventila-
teur et les débitmétre.

»

/|

—

P
—
—
—
PR
—
e
e
—
—
D E—
B -

1177777707777 7777777777

1 Débitmétre 3 Ventilateur
2 Adaptateur
Mesure du débit de I'air a travers un ventilateur Fig. 38

Les fusibles doivent mis a disposition sur le site. (voir "Données
du TruConvert DC série 1000", p. 19)

A67-0140-00.BKfr-0
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Position horizontale

Position verticale

6.6 Positions de montage possibles

Alignements possibles en position horizontale Fig. 39

Le fonctionnement en position horizontale est autorisé.

&S
1
o o '-I
SR
1T
1 Air de refroidissement
Alignement possible en position verticale Fig. 40

Le fonctionnement en position verticale n'est autorisé que dans
les conditions suivantes :

= | 'air de refroidissement se déplace vers le haut.

= Montage d'un bac de récupération sous le module CC-CC.

Le bac de récupération protége le support pour le cas ou
des piéces brilantes coulent de I'appareil. Le bac de récupé-
ration joue ainsi le réle de boitier de protection anti-incendie.
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A DANGER

A DANGER

AVIS

AVIS

AVIS

6.7 Raccordement électrique

Remarque

Tous les travaux d'installation doivent étre conformes aux
spécifications de I'autorité compétente.

Les cables de raccordement présentent un risque d'électro-
cution.
» Ne pas travailler sous tension.

> Avant le raccordement, vérifier I'absence de tension sur les
cables des batteries.

> Avant le raccordement, vérifier 'absence de tension sur les
cables de tension de circuit intermédiaire CC.

Risque d'incendie
Respecter les instructions d'installation du lieu d'installation.

> Protéger le raccordement de batterie et le circuit intermé-
diaire CC sur tous les péles.

> Dimensionner la protection en fonction de I'application et du
type d'utilisation de Il'appareil.

Destruction de I'appareil en cas d'inversion de la polarité
du raccordement de la batterie.
> Tenir compte des repéres des péles (+ et -).

» S'il y a inversion de polarité : ne pas réenclencher l'appa-
reil. Danger d'incendie !

Un raccordement brutal de la tension de circuit intermé-
diaire CC peut détruire le module CC-CC.

> Augmenter lentement la tension de circuit intermédiaire CC
de 0 V a la tension maximale (rampe > 1 s).

Un raccordement brutal de la tension de la batterie peut
détruire le module CC-CC.

> Précharger les piéces de raccordement de la batterie du
module CC-CC avec la tension de batterie actuelle.

A67-0140-00.BKfr-0
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Installer les composants

que le client doit mettre a

A DANGER

disposition

Procéder au raccordement électrique

Condition requise

= | a batterie est complétement déchargée pour tous les tra-
vaux de raccordement.

ou

= Si la décharge compléte de la batterie n'est pas possible,
des dispositifs de sectionnement appropriés doivent étre
installés dans la connexion entre le module CC-CC et la bat-
terie.

= | es dispositifs de sectionnement entre le module CC-CC et
la batterie doivent répondre aux normes applicables.

= Avant de fermer les dispositifs de sectionnement, les raccor-
dements de la batterie doivent étre préchargés avec la ten-
sion de batterie actuelle ! (voir "Précharger les raccorde-
ments de la batterie", p. 55)

Moyens auxiliaires, outils, matériaux

= Résistance de terminaison pour la sortie des données (four-
nie).
= Connecteur (fourni) :

— Connecteur DC Link, 3 poles
— Connecteur 24 V, 2 poles

= | e cas échéant, dispositif de précharge pour précharger la
tension de circuit intermédiaire CC et les raccordements de
la batterie sur le module CC-CC a la tension de la batterie.

Le module CC-CC TruConvert DC série 1000 est un produit ina-
chevé. Il est destiné a étre intégré dans un systéme complet.
L'intégrateur systéme doit s’assurer qu'en cas d’incident, la
source d’énergie raccordée, p. ex. la batterie, est bien coupée
du module CC-CC.

Remarque

L’alimentation en tension, les capteurs et l'interrupteur-section-
neur ne font pas partie de la livraison, ils doivent étre mis a dis-
position par l'intégrateur systéme.

Risque d'incendie !

Si, en cas d’incident, I’appareil n’est pas coupé de I’'alimen-
tation électrique, des dommages importants peuvent
survenir, entre autres des incendies a l'intérieur et a
I’extérieur de I'appareil.

> S’assurer qu’en cas d’incident, I'appareil est bien coupé de
la source d’énergie (batterie).
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Raccorder le conducteur de
protection au module CC-CC

Prévoir des mesures de surveillance et de protection qui cou-
pent I'appareil de la source d’énergie (batterie) en toute
sécurité en cas d’incident.

— L'appareil ou les capteurs signalent I'état d’incident.

- Le dispositif de déconnexion doit couper 'alimentation
en tension de I'appareil.

Installer les capteurs suivants comme mesure de surveil-

lance :

— Surveillance du courant de la batterie ou surveillance du
flux d’énergie

— Détecteur de fumée

— Capteur de température

Suivant l'alimentation en tension utilisée, installer les disposi-

tifs de sectionnement suivants comme mesure de protection :

— Fusibles : en cas de sources de tension pouvant déclen-
cher des fusibles de maniére slre.

- Dispositifs de coupure électroniques : pour toutes les
sources de tension qui ne peuvent pas fournir un cou-
rant de court-circuit suffisamment élevé, ou pas dans
tous les états de fonctionnement, p. ex. des batteries a
flux redox.

— Coupure de pompe : pour les batteries a flux redox.

Remarque

Afin de garantir un fonctionnement sir, les deux raccorde-
ments du conducteur de protection doivent étre reliés au sys-
téme de mise a la terre avec 2 conducteurs PE séparés.

A67-0140-00.BKfr-0
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1 2 3
=
- DCILINK + 24V +
O ] 000
IEEEET I
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1 Raccordement du circuit inter-
médiaire CC

2 Raccordement de la tension
d'alimentation 24 V

3 Eléments d'affichage

4  Entrée de données (RS-485)

Panneau arriere du TruConvert DC série 1000
4,

Raccorder le conducteur de
protection a la commande
du systéeme

Raccordement des batteries

5

6

7

Sortie de données (RS-485) 8 Raccordement de la batterie :

boulon fileté pole négatif

Raccordement du conducteur 9
de protection (boulon fileté M6)

Raccordement de la batterie :
boulon fileté poéle positif

Raccordement du conducteur
de protection (boulon fileté M6)

Couvercle pour les raccorde- 10
ments de batterie

Fig. 41

Panneau arriére du boitier : visser le conducteur de protec-
tion au boulon fileté (10). Couple : 8 Nm max.

Couvercle de raccordement de la batterie : visser le conduc-
teur de protection au boulon fileté (6). Couple : 8 Nm max.

Visser le conducteur de protection a la commande du sys-
téme. Couple : 2 Nm max.

Décharger complétement la batterie et s'assurer qu'elle est
hors tension.

ou

» Ouvrir les dispositifs de sectionnement entre le module
CC-CC et la batterie.

Retirer le capot du raccordement de la batterie sur le
module CC-CC (7).

S'assurer que les cosses des cables de batterie sont isolées
avec une gaine contractile adaptée.

Installation
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AVIS

Raccorder le circuit
intermédiaire CC

A DANGER

Raccorder le cable de

données

Raccorder la tension
d'alimentation 24 V

Destruction de I'appareil en cas d'inversion de la polarité
du raccordement de la batterie.
> Tenir compte des repéres des poles (+ et —).

> S'il y a inversion de polarité : ne pas réenclencher l'appa-
reil. Danger d'incendie !

10. Raccorder les cables de batterie. Respecter la polarité. Cou-
ple : 25 Nm max.

11. Revisser le capot des raccordements de batterie au conver-
tisseur. Couple : 2 Nm max.

Les cables de raccordement présentent un risque d'électro-
cution !
> Ne pas travailler sous tension.

> Avant le raccordement, vérifier I'absence de tension sur les
cables de tension de circuit intermédiaire CC.

12. Raccorder les cables de tension de circuit intermédiaire CC
a l'interface DC Link.

ou

» En cas de fonctionnement paralléle de plusieurs modu-
les CC-CC : monter en parallele les interfaces DC Link
des modules CC-CC et raccorder les cables de tension
de circuit intermédiaire CC.

13. Relier le raccordement des données RS-485 de la com-
mande du systéme a l'entrée des données IN du module
CC-CC.

14. Raccorder la résistance de terminaison a la sortie des don-
nées OUT du module CC-CC.
ou

» Si plusieurs modules CC-CC sont utilisés en paralléle :
relier la sortie des données OUT du module CC-CC a
I'entrée des données IN du module CC-CC suivant.

Raccorder la résistance de terminaison a la sortie des
données OUT du dernier module CC-CC.

15. Connecter la commande du systéme au maitre (maitre Mod-
bus ou PC avec navigateur Web).

16. Raccorder le cable pour la tension d'alimentation 24 V au
module CC-CC (2).

A67-0140-00.BKfr-0
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17. Raccorder le cable pour la tension d'alimentation 24 V a la

commande du systéme.

Insérer un noyau de ferrite pour atteindre
la valeur limite pour le niveau C1 dans le
systéme

Moyens auxiliaires, outils, matériaux

Noyau de ferrite A :

1 noyau de ferrite pour I'alimentation du circuit intermédiaire
CC et de la batterie, p. ex. Wirth 74271251S, commandable
auprés de TRUMPF (n° de matériel 2661105)

Noyau de ferrite B :
1 noyau de ferrite pour la commande du systéme (fourni)

Equiper les cables de raccordement du circuit intermédiaire

CC et de raccordement de la batterie du module CC-CC du

noyau de ferrite A :

— Enrouler une fois les cables ensemble autour du noyau
de ferrite de maniére a ce que chaque cable passe deux
fois dans le trou du noyau de ferrite.

— Placer le noyau de ferrite aussi prés que possible du

connecteur.

o\

2
1

1 Alimentation du circuit inter- 2  Noyau de ferrite
médiaire CC et de la batterie

Noyau de ferrite A Fig. 42

Equiper le cable pour I'alimentation 24 V de la commande

du systéme du noyau de ferrite B :

- Enrouler une fois le cable autour du noyau de ferrite de
maniére a ce que le cable passe deux fois dans le trou
du noyau de ferrite.

- Placer le noyau de ferrite aussi prés que possible du
connecteur.
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3
2
1
1 Cable pour I'alimentation 3 Connecteur pour le raccorde-
24 V (2 brins) ment a la System Control
2 Noyau de ferrite
Noyau de ferrite B Fig. 43
Exemple de schéma de cablage
System Control 1
Ethernet 1 RS-485 Tt
]
2
22l @é 22l éTé (22l :
DC Link IN-OUT DC Link IN-OUT DC Link IN-oUT
DC-DC module1 DC-DC module 2 DC-DC module 3
24V
Ggl
1 Tension du circuit intermédiaire CC 2 Reésistance de terminaison
Schéma de céblage : Exemple avec 1 commande du systéme et 3 modules CC-CC Fig. 44
Remarque

Toujours raccorder la résistance de terminaison au dernier parti-
cipant au bus pour garantir la transmission de données.

Raccorder la résistance de terminaison méme s'il n'y a qu'un
participant au bus.

Utiliser exclusivement la résistance de terminaison fournie.

A67-0140-00.BKfr-0 2025-07-23 Installation 53
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A\ AVERTISSEMENT

Mise hors tension

Déconnexion des cables

6.8 Démontage

Les cables de raccordement présentent un risque d'électro-

cution !

> Décharger complétement la batterie.

> Si la batterie ne peut pas étre déchargée : ouvrir les dispo-
sitifs de sectionnement sur la batterie.

> Débrancher les cables de liaison a la tension de circuit inter-
médiaire CC.

> Respecter le temps de décharge : au moins 5 min.

1. Décharger complétement la batterie.
ou
» Si la batterie ne peut pas étre déchargée : ouvrir les dis-

positifs de sectionnement sur la batterie.

2. Débrancher les cables de liaison a la tension de circuit inter-
médiaire CC.

3. Débrancher les cables de liaison a la tension d'alimentation
24 V.

4. Dévisser les cables de liaison a la batterie sur le module CC-
CC.

5. Deébrancher le connecteur des cables de liaison a la tension
de circuit intermédiaire CC sur le module CC-CC.

6. Débrancher le connecteur de la tension d’alimentation 24 V.

7. Débrancher le connecteur du cable de données.

8. Dévisser le conducteur de protection.

6.9 Expédition du module

Pour expédier le module, utiliser des matériaux d'emballage
adaptés aux sollicitations lors du transport.

Si I'emballage d'origine n'est plus disponible :

des matériaux d'emballage appropriés peuvent étre obtenus
auprés de TRUMPF.

6.10 Elimination du module

» Pour I'élimination du module, respecter les réglementations

locales ou s’adresser au constructeur.
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A\ AVERTISSEMENT

7. Manipulation
71 Premiere mise en route

Premiere mise en route du matériel

Précharger les raccordements de la batterie

Risque d'incendie !

> Précharger les raccordements de la batterie sur le module
CC-CcC.

> Pour la précharge, tenir compte des instructions suivantes.

Avant de brancher la batterie au module CC-CC, les raccorde-
ments de la batterie sur le module CC-CC doivent étre préchar-
gés au niveau de la tension de batterie (A U < 5 V).

Si cette condition n’est pas respectée, des suroscillations de la
tension risquent d’endommager ou de détruire le module CC-CC.

Pendant la précharge, le courant entre la batterie et le module
CC-CC doit étre limité¢ a lyax_prech = 100 mA (par module CC-

CcC).

La précharge peut étre réalisée de différentes maniéeres. Une
possibilité simple consiste a ajouter une résistance, avec un pon-
tage.

DC-DC Module

+ LV DC Bus Caps

.||}_‘

1 Mesure de la tension 3 Raccordements de la batterie
sur le module CC-CC

2 Résistance de précharge

Précharge des raccordements de la batterie sur le module Fig. 45
Ccc-cc

A67-0140-00.BKfr-0 2025-07-23
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Précharger au moyen d’une

résistance

Exemple :
Dimensionnement de la

résistance de précharge

Voltage
V)
A
. Time
(s)
Tension des batteries 3  Précharger (t0 — t1)
2 Tension aux raccordements de t1 Ponter la résistance de pré-
la batterie du module CC-CC charge : fermer CB2.
t0 Raccorder la batterie via l'unité >t1 Module CC-CC opérationnel

Processus de précharge aux raccordements de la batterie

de précharge : fermer CB1.
Fig. 46

du module CC-CC

S’assurer que la batterie n’est pas branchée au module CC-

Les raccordements de batterie du module CC-CC se char-
gent via la résistance de précharge au niveau de la tension

Attendre que les tensions de la batterie et celles des raccor-
dements de la batterie du module CC-CC se soient

1.
CC.
Les commutateurs CB1 et CB2 sont ouverts.
2. Fermer le commutateur CB1.
de batterie.
3.
équilibrées : AU <5 V.
4. Fermer le commutateur CB2.

Le processus de précharge est terminé. Le module CC-CC
est opérationnel.

Tension de batterie maxi-
male

Courant de précharge maxi-
mal par module CC-CC

Nombre de modules CC-
CC montés en parallele

Résistance de précharge
minimale

Résistance standard supéri-
eure suivante

Pertes en puissance maxi-
males au niveau de la
résistance

Capacité d’entrée d'un
module CC-CC

UbattMax = 75 V

Imax_prech = 100 mA

N =2

Rmin_prech = UbattMax / (N * lmax_prech) =
375 Q

Rprec:h= 470 Q 2 Rmin_prech

I:)max_prech = UpattMax/ Rprech =12 W

Cdc-dc = 900 pF
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Constante de temps de Tau = Rprech ¥ N % Cycgc = 846 ms
précharge en résultant

Temps de précharge en 5xTau=42s

résultant
Exemple de dimensionnement d’'une résistance de pré- Tab. 18

charge avec n = 2 modules CC-CC

Nombre de modules Résistance de pré- Puissance sur la
CC-CC charge Rmin prech résistance de pré-
charge Pmax_prech

1 =1 kQ 56 W

2 2 470 Q 12 W

... I 1.

n UpattMax / (n % U?pattMax/ Rprech

|max_prech)

Déterminer la résistance de précharge en fonction du nom- Tab. 19

bre de modules CC-CC sur le dispositif de précharge

5. Dimensionner la résistance de précharge et I'utiliser dans le
dispositif de précharge.

Réaliser une précharge avec des batteries a flux redox

Les batteries a flux redox ont la particularité de ne générer la
tension qu’une fois que la pompe de circulation fonctionne. Si
les tensions de la batterie et des modules CC-CC sont équili-
brées les unes aux autres, la batterie peut étre raccordée aux
modules CC-CC. Dans ce cas, un dispositif de précharge n’est
pas nécessaire. La tension de la batterie a flux redox peut
ensuite étre générée en activant la pompe de circulation.

— 2
| | 3
| CB2 \ DC-DC module

rq° LV DC Bus Caps
|
|
|
|
|

Battery

CB1 Ej JT_

1 Pompe de circulation 3 Raccordements de la batterie
sur le module CC-CC

1

2 Mesure de la tension

Exemple : Structure du systéme composé d’une batterie a Fig. 47
flux redox et d'un module CC-CC
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Raccorder quand les
tensions sont équilibrées

Maintenir I'inductance de
cable a un niveau faible

Voltage
V)
A

L . Time
(s)
1 Tension des batteries 3 Démarrer la pompe de circula-
tion (10 — t1).

2 Tension aux raccordements de t1 Module CC-CC opérationnel

la batterie du module CC-CC
t0 Raccorder la batterie : fermer

CB1 et CB2.
Ajout d’'une batterie a flux redox aux raccordements de la Fig. 48

batterie du module CC-CC

S’assurer que la batterie n’est pas branchée au module CC-
CC.

Les commutateurs CB1 et CB2 sont ouverts.

Mesurer la tension sur le commutateur CB2. Equilibrer la ten-
sion jusqu’'a ce que A U <5V.
Fermer les commutateurs CB1 et CB2.

Le processus de précharge est terminé. Le module CC-CC
est opérationnel.

Si la charge est soudainement coupée du systéme, p. ex. en
cas d’arrét d’'urgence, des pics de surtension peuvent survenir.
Afin de maintenir les pics de surtension au plus bas, l'induc-
tance de cable entre la batterie et le module CC-CC doit étre
maintenue a un niveau le plus faible possible.

4.
5.

Choisir les cables les plus courts.

Poser les cables bien droits. Les cables ne doivent pas faire
de boucles.
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Etablir et tester la connexion

Effectuer la premiére mise en route du
logiciel

Conditions requises

Un PC sur lequel I'un des navigateurs suivants est installé :

— Microsoft Internet Explorer a partir de la version 11.
- Microsoft Edge.

- Google Chrome a partir de la version 46.

- Firefox a partir de la version 40.

Un cable Ethernet pour relier le PC et la commande du sys-
téme.

La tension d’alimentation 24 V est allumée au niveau du
module CC-CC et de la commande du systéme.

La premiére mise en route est possible uniquement via l'inter-
face utilisateur Web.

Régler le méme IP Subnet Mask sur le PC que sur la com-
mande du systéme.

IP Subnet Mask de la commande du systéme a la livraison :
255.255.255.0

2. Régler la méme plage d'adresses sur le PC que sur la com-
mande du systéme :
192.168.1.-

3. Régler sur le PC le dernier bloc de I'adresse IP.
Ne pas régler la méme adresse que sur la commande du
systeme !
Adresse IP de la commande du systéme a la livraison :
192.168.1.2
Ne pas régler 0 !

4. Relier le PC et la commande du systeme a l'aide d'un cable
Ethernet.

5. Pour mettre la commande du systéme et les modules CC-
CC en marche : allumer la tension d'alimentation 24 V.
Les 3 DEL d'état clignotent pour indiquer I'état « Initialisa-
tion » (voir "DEL d'état", p. 64).

6. Sur l'ordinateur, lancer le navigateur Internet.

7. Saisir I'adresse IP de la commande du systéme dans la
barre d'adresse.
Adresse IP de la commande du systéme a la livraison :
192.168.1.2

A67-0140-00.BKfr-0 2025-07-23 Manipulation 59
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P o Az WebGUI - PowerUp

{ Operation X%t  configuration n Software Update .' Message History

Device info Device info

e e e e e e e e e e e e e e
| Invalid system configuration |

| Please choose a valid system configuration and check your setup. :7 1

1 Message : Configuration du systeme non valide

Ecran de la premiére mise en route Fig. 49
Le navigateur affiche l'interface utilisateur Web.
Plusieurs commandes de systéme sont utilisées au sein
d'un systéme ?

» Raccorder les commandes du systéme l'une aprés I'au-
tre au PC et modifier I'adresse IP standard pour une
adresse |IP univoque.

Régler la configuration du 8. Choisir >Configuration >System configuration.
systéme

Active

Dey
None [ ] e Slaves detected 1 | Sub-Slaves detected

Operation %{x  Configuration BY Software Update Al Message History i About

System configuration System configuration

Select configuration Save selection Restart CPU

Simulator ~ Save selection Restart CPU

Simulater

1 2 3
1 Choisir la configuration du sys- 2 Enregistrer les réglages 3 Redémarrer la commande du
teme systeme
Ecran : régler la configuration du systéme Fig. 50

9. Dans la zone System configuration, sous Select configura-
tion, choisir la configuration systéme actuelle :

— No configuration

Cette configuration ne survient qu'en cas d'erreur, par
exemple en l'absence de liaison vers les modules (con-
tréler les cables) ou si un type de module incorrect est
détecté (contrdler les messages d'alarme).

- Simulator

La commande du systéme est utilisée seule et des
modules raccordés sont simulés.
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Régler les valeurs de
consigne du processus (DC-
DC module settings)

10.
1.

12.
13.

14.

15.

— DC-DC configuration

Seuls des modules CC-CC sont raccordés a la com-
mande du systéme.

- n*(AC-DC + m*DC-DC)
Des modules CA-CC et CC-CC sont raccordés a la com-
mande du systéme.

Pour enregistrer la sélection : appuyer sur Save selection.

Pour redémarrer la commande du systéme : appuyer sur
Restart CPU.

La commande du systéme compare la configuration du sys-
téme réglée aux modules réellement reliés. Si les deux indi-
cations correspondent, la configuration du systéme réglée
est affichée dans la barre d’état, sous Detected Configura-
tion.

Si la configuration du systéme réglée difféere de la configura-
tion du systéme détectée automatiquement, None est affiché
sous Detected Configuration dans la barre d'état. De plus,
un message est émis. Appuyer sur fg dans la barre latérale
pour afficher les messages.

Choisir >Operation >DC-DC module settings.

Toute saisie dans les étapes suivantes doit étre confirmée a
l'aide de la touche Entrée J.

XX | A
XX — 2 \;1
1 Champ de saisie 2 Valeur acceptée dans le sys-
teme
Confirmer la saisie Fig. 51

La valeur acceptée dans le systeme s'affiche ensuite a
droite du champ de saisie.

Pour que les réglages s'appliquent a tous les modules CC-
CC:

— Dans la zone Module selection, sous Select slave
module, choisir All modules.

Dans Battery terminal settings, entrer :

- Minimum discharge voltage : limite inférieure jusqu'a
laquelle la batterie se décharge.
Lorsqu'une valeur limite est atteinte, le courant de
décharge est réduit.

- Alarm threshold voltage : limite inférieure jusqu'a laquelle
la batterie se décharge.
En cas de dépassement par le bas (p. ex. en cas de
court-circuit de la batterie), la commande du systeme
génére un message d’alarme et s’arréte.

- Maximum charge voltage : limite supérieure jusqu'a
laquelle la batterie se charge.

A67-0140-00.BKfr-0
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16.

Lorsqu'une valeur limite est atteinte, le courant de
charge est réduit.

Plus la tension réelle de la batterie se rapproche de la
tension de charge maximale, plus la dynamique du régu-
lateur diminue. Pour pouvoir profiter pleinement de la
dynamique, un écart de 5 V est recommandé.

Alarm threshold voltage : limite supérieure jusqu'a
laquelle la batterie se charge.

En cas de dépassement par le haut, la commande du
systéme génére un message d’'alarme et s’arréte.

Choisir les limites d’alarme de maniére a ce qu'elles se
trouvent en dehors de la plage de régulation qui s’étend
de Minimum discharge voltage a Maximum charge vol-
tage.

La difféerence entre Minimum discharge voltage et Alarm
threshold voltage doit étre d’environ 5 V. Une différence
plus faible est également possible, mais elle risque de
provoquer des coupures.

Maximum charge current : valeur limite pour le courant
de charge.

Maximum discharge current : valeur limite pour le cou-
rant de décharge.

Maximum power : valeur limite pour I'émission/la consom-
mation d'énergie.

Dans la zone Voltage current characteristic (VCC) settings,
entrer les valeurs pour la courbe caractéristique courant/
tension

VCC start point current : courant de la batterie a la ten-
sion de batterie minimale.

VCC end point current : courant de la batterie a la ten-
sion VCC end point voltage.

VCC end point voltage : tension de la batterie.

Les VCC settings permettent de régler le courant de charge
et de décharge d'une batterie en fonction de la tension. Les
valeurs doivent étre choisies de maniére a se trouver dans
la zone hachurée de la courbe VCC.

La ligne en pointillés montre les VCC settings réglés a la
livraison (valeurs par défaut).
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Courbe VCC Fig. 52

Démarrer le transfert de 17. Vérifier I'état de I'appareil tout en haut dans la barre d’état
puissance de l'interface utilisateur :

— Device status: Idle : I'appareil est opérationnel.

— Device status: Error, Power Up : I'appareil n'est pas opé-
rationnel. Il y a un message d'alarme (voir "Afficher et
réinitialiser les messages", p. 81).

ou

» \Vérifier la DEL d'état 1 sur le module CC-CC :
- La DEL clignote en vert : I'appareil est opérationnel.

— La DEL clignote en rouge : I'appareil n'est pas opération-
nel. Il y a un message d'alarme (voir "Afficher et réinitiali-
ser les messages", p. 81).

18. Choisir >Operation >Device control DC-DC mode.

19. Effectuer les réglages suivants dans la zone Device control
DC-DC :

- Set value battery current : valeur de consigne du courant
de batterie en A.

Charger la batterie : entrer une valeur négative (-250 a
0).

Décharger la batterie : entrer une valeur positive (0 a
+250).

— Battery current slope : valeur maximale autorisée de la
variation de courant de la batterie en A/ms (valeur par
défaut = 100 A/ms).

20. Sous Activate power stage : Cliquer sur le curseur.

o s
! !
2

1 Fonction inactive 2  Fonction active

Curseur Fig. 53
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Le curseur change de position et s’affiche en bleu : la fonc-
tion est active.

Dans la barre d’état, I'état de fonctionnement passe de Idle
a Operation.

Les DEL d'état sur le module CC-CC et la commande du
systéme brillent en orange.

Si I’état de fonctionnement ne passe pas sur Operation
et qu’un message d’erreur apparait :

» Controéler la tension sur le raccordement DC link.
> Contréler la tension sur le raccordement de la batterie.

» Contréler que le réglage de la tension minimale de la
batterie est correct .

Arréter le transfert de  21. Pour arréter le transfert de puissance : appuyer a nouveau
puissance sur Activate power stage.

Le curseur change de position et s’affiche en blanc : la fonc-
tion est désactivée.

Dans la barre d’état, I'état de fonctionnement passe de Ope-
ration a Idle.

Les DEL d'état sur le module CC-CC et la commande du
systeme brillent en vert.

La premiére mise en route est terminée.

L'appareil peut encore étre commandé via l'interface utilisateur
Web ou il peut I'étre par Modbus.

Conseil

L'onglet Modbus (voir "Registre Modbus", p. 72) donne un
apercu des valeurs par défaut réglées.

7.2 DEL d'état

Status
© @ Led3 Led1 Led2Led3 @ Lea3
% QO Led2 000 O Led2
N @ Led Status @ Ledt
1 2 3
1 Panneau avant du module CC- 3 Panneau avant de la com-
CcC mande du systéme
2 Panneau arriére du module CC-
CcC
DEL d'état sur le module CC-CC et la commande du sys- Fig. 54
téme
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Etat de I'appareil

DEL Chargeur- Initialisa-
amorce tion

DEL1 allumée clignote
(verte)
DEL2 clignote clignote
(jaune)
DEL3 allumée clignote
(rouge)

DEL d'état

A\ AVERTISSEMENT

Activation / désactivation de
I’interface

Timeout de la
communication

Alarme Cycle a Fonctionnement
vide

éteinte clignote clignote

éteinte éteinte Sens de I'énergie

= Chargement de la batterie : la DEL

s'allume.
= Déchargement de la batterie : la DEL
clignote.
clignote éteinte éteinte

Tab. 20

7.3 Interface active

Commande simultanée possible via l'interface utilisateur
Web et Modbus !

Un transfert de puissance arrété avec l'interface utilisateur
peut étre redémarré via Modbus et inversement.

> Veiller a ce que l'appareil puisse étre commandé via un
autre canal (interface utilisateur ou Modbus).

= |nterface utilisateur Web, Web GUI : dans le menu déroulant
9, cliquer sur le curseur dans la zone Interface control.

= Autres interfaces : prendre/donner le contrdle via la com-
mande d’interface, (voir "Registre Modbus", p. 72).

Pendant le fonctionnement de puissance (Device status = opera-
tion), la communication entre l'interface active et I'appareil est
surveillée. Dés que la durée d’absence de communication
dépasse le temps de time-out, I'appareil s’éteint avec un
message d’alarme.

Régler le temps de time-out :

= Choisir >Configuration >System configuration.

= Dans la zone General sytem settings, sous Active interface
communication timeout, entrer le temps souhaité.

m  Pour désactiver le mécanisme de time-out, entrer « 65535 ».
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7.4 Manipulation par interface utilisateur
Web

Ouvrir l'interface utilisateur Web

Condition requise

= | a premiére mise en route a été exécutée (voir "Premiere
mise en route", p. 55).

1. Pour mettre la commande du systéme et les modules en
marche : allumer la tension d'alimentation 24 V.

2. Sur l'ordinateur, lancer le navigateur Internet.
3. Saisir I'adresse IP de la commande du systéme dans la
barre d'adresse.

Adresse IP de la commande du systéme a la livraison :
192.168.1.2

Le navigateur affiche l'interface utilisateur de la commande
du systeme et des modules raccordés.

Présentation de l’'interface utilisateur

Aprés I'entrée de l'adresse IP dans un navigateur Web, I'inter-
face utilisateur Web s’ouvre.
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Ecran de démarrage

Configyration
3 ] 45 6 T T T
Device control DC-DC mode Module selection -~
Select slave module Available slave modules 7
DC-DC module settingsa « « Module 1 h 1
Madule 1
Save & restore settings Device control DC-DC
Activate power stage Reset alarms Set value battery current Battery current slope
Reset alarms 0A 100.00 A A/ms
8 ) 100.00
1 Affichage de I'état actuel de 4  Mise a jour du logiciel 6  Sous-menu
I'appareil
2 Principaux parameétres de fonc- 5 Identification de I'appareil (affi- 7 Barre latérale (messages

tionnement (page d'accueil) chage uniquement) d'alarme, d'avertissement et

d'événement)
3  Configuration de I'appareil
(réglages heure et réseau)

Ecran de démarrage Fig. 55

Interface utilisateur

1 Barre d'état 3  Sous-menu 5
2 Menu principal 4  Barre latérale dépliable
Répartition de l'interface utilisateur

Zone de saisie

Fig. 56

A67-0140-00.BKfr-0 2025-07-23 Manipulation 67
01-10



TRUMPF

Signalisation de la barre
d’état

Messages d'alarme, d'avertisse-
ment et d'information en attente

Niveau utilisateur

Interface active

Barre d’état : informations

Barre latérale dépliable

4  Etat de fonctionnement 6

5 Appareils de niveau inférieur 7

tée

Configuration du systéme détec-

Code de réseau choisi

Fig. 57

La barre latérale est divisée en trois rubriques, chacune signa-

Iée par une icone.

= Réglages de I'utilisateur g

= Réglages réseau %
=  Messages en attente

Il suffit de cliquer sur I'icbne pour ouvrir ou fermer le sous-menu.

2

Change user role

= Afficher le role
d'utilisateur actif.

= Changer le role
d’utilisateur.

Interface control

= Activer l'interface
utilisateur Web.

= Désactiver l'inter-

face utilisateur
Web.

%

Régler I'heure et la
date du systeme.

Réglages réseau

= Entrer
= Changer

Vue d’ensemble de la barre latérale dépliable

=]

Pending messages
= Alarm

= Warning

= Info
Remarque

L'affichage pour cha-
que type de message
peut étre activé/désac-
tivé.

Reset

Les messages en
attente dans le géné-
rateur sont effacés.

Pour plus d’informa-
tions, (voir "Afficher et
réinitialiser les messa-
ges", p. 81).

Tab. 21
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Menu principal

[N (o - (b - (LD o o - —
1 Diagnostic et valeurs d’entrée 3 Mise a jour du logiciel 5 Informations sur l'appareil
2 Réglages des parameétres 4  Historique des messages
Menu principal Fig. 58
Zone de saisie |l suffit de cliquer sur les sous-rubriques de menu pour ouvrir la

zone de saisie. Le contenu des sous-rubriques de menu est affi-
ché ici pour la lecture ou I'édition.

L'utilisation est expliquée dans les différents chapitres des des-
criptions du fonctionnement.

Fonctions de saisie :

= Champs de sélection
= Champs de saisie
= Curseur

Champs de saisie

Une nouvelle entrée est activée en appuyant sur la touche d’en-

trée.
xx | A
XX — 2 \ 1
1 Champ de saisie 2 Valeur acceptée dans le sys-
teme
Confirmer la saisie Fig. 59
Curseur

Le curseur est déplacé en cliquant dessus.

len
! !
2

1  Fonction inactive 2 Fonction active

Curseur Fig. 60
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Structure des menus

Structure globale des
menus (barre latérale

dépliable)
Menu principal Plage

Parametres de fonctionne- | =
ment 9 .

>Change User Role.
>Interface Control.

= Réglage de I'heure et
de la date du systéeme

= Réglages réseau

Reéglages systeme X

Messages >Pending messages

Structure des menus de la barre latérale

Structure du menu principal

Menu principal Sous-menu

>Home —

>QOperation >Device control DC-DC
mode
>DC-DC module settings
>Save & restore settings

>Configuration >System configuration

>Software Update —
>About —

Structure des menus de linterface utilisateur Web

7.5

Description

= Réglage des réles d'utilisateur (Nur fir Service)
= Activer linterface, (voir "Interface active", p. 65).

= (voir "Régler I'neure systeme", p. 94).
= (voir "Changer les réglages réseau", p. 95).

(voir "Afficher les messages dans l'interface utilisateur
Web", p. 81).

Tab. 22

Description
Ecran de démarrage (voir "Ouvrir l'interface utilisateur
Web", p. 66)

(voir "Valeurs réelles", p. 88)

(voir "Fonctionnement en surcharge”, p. 85)

(voir "Régler les valeurs de consigne du processus
(DC-DC module settings)", p. 61)

(voir "Sauvegarder les paramétres et rétablir les régla-
ges d'usine", p. 92)

voir "Régler la configuration du systéme", p. 93)
voir "Timeout de la communication", p. 65)
voir "Réalisation de la mise a jour du logiciel", p. 97)
voir "Afficher les informations sur I'appareil”, p. 97)
Tab. 23

Manipulation par Modbus

Protocole : TCP/UDP.

Différences Modbus —
interface utilisateur

Remarque

La manipulation par Modbus est la manipulation standard pour
le fonctionnement normal.

L'interface utilisateur permet d'effectuer la configuration, la pre-
miére mise en route et les mises a de la commande du sys-
teme et des modules raccordés.

Manipulation
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Fonction Interface utilisateur Modbus
Manipulation X X
Configuration du sys- | x X

téme

Mise a jour du logiciel

x
|

Changer l'adresse IP X —

Sauvegarde des don- | x —
nées

Différences de manipulation Tab. 24

Instructions pour Les instructions et informations sur I'utilisation de Modbus se
I'utilisation de Modbus trouvent principalement dans ce sous-chapitre « Manipulation
par Modbus ». Les registres Modbus individuels et leur descrip-
tion se trouvent dans le tableau des registres Modbus (voir
"Registre Modbus", p. 72).

Si une explication plus détaillée de la procédure via Modbus est
nécessaire, une description supplémentaire de I'utilisation de
Modbus suit au chapitre « Manipulation » de la description géné-
rale (interface utilisateur Web).

Etablir la connexion

Condition requise

= | a premiére mise en route a été exécutée (voir "Premiere
mise en route", p. 55).

1. Raccorder la commande du systéme au maitre Modbus
avec un céble Ethernet.

2. Pour mettre la commande du systéme et les modules en
marche : allumer la tension d'alimentation 24 V.

Le PCS (Power Conversion System) est prét pour la communica-
tion via Modbus.

Contacter des modules par Modbus

Au sein d'une configuration comprenant la commande du sys-
teme et plusieurs modules CC-CC, il est possible de communi-
quer directement avec un module spécifique par Modbus.

Il existe deux possibilités pour contacter un module :

= Contact avec le registre 4007 (réglage par défaut)
= Contact via I'lD d’esclave/l'ID d’unité (alternative)
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Il est possible de choisir 'une ou l'autre possibilité, mais pas les
deux a la fois.

Contacter des modules via le registre Modbus 4007

» Pour contacter un module CC-CC (modules esclaves), entrer
dans le registre 4007 :
- 0 = communiquer avec tous les modules esclaves.

- 1 — n = communiquer avec le module esclave choisi.

Contacter des modules via I'ID d’esclave (ID d’unité)

1. Mettre le registre Modbus 4011 a 1.
2. Pour contacter un module directement dans le registre Mod-
bus :
— Dans le champ Slave-ID, indiquer 'adresse du module
souhaité.

— Tenir compte de la composition de I'adresse du module.

Composition de Description
I'adresse du module

Module CC-CC (Slave- L'ID d'esclave comprend 3 chiffres maximum
ID) (0 a 169).
= |D d'esclave = 1 a 16 : l'instruction est trans-

mise a l'esclave explicitement nommé
(module CC-CC).

= |D d'esclave = 0 : l'instruction est transmise
a tous les esclaves raccordés.

= Les accés a un registre d'esclave dont I'ID
est > 16 sont ignorés.

Définition : composition de I'adresse du module Tab. 25

Registre Modbus

= Réglages de base : plage d'adresses 1000 a 1999
= Systéme d'information : plage d'adresses 2000 a 2399

= Messages d'alarme et d'avertissement : plage d'adresses
2400 a 3999

= Valeurs de consigne du processus : plage d'adresses 4000
a 4999

= Valeurs réelles de processus : plage d'adresses 5000 a 5999
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Addr Description Unit Res Defa Min Max Data Typ Len FCr FCw
olu-  ult type e gth
tion
1000 @ Date dd.m UINT | Reg 2 03 16
m.yy 32 ister
yy
1002 | Time hh:m UINT Reg 2 03 16
m:ss 32 ister
1004 | IP address XXX.X 0xCO0 1 OxFFF | UINT Reg 2 04
XX. XX A801 FFFFF | 32 ister
X.XXX 02
1006 | Subnet XXX.X OxFF | 1 OxFFF  UINT Reg 2 04
XX. XX FFF FFFFF 32 ister
X. XXX FOO0
1008 = Gateway XXX.X 0xCO0 | 1 OxFFF  UINT Reg 2 04
XX. XX A801 FFFFF 32 ister
X. XXX 01
1010 | Reset parameters to factory | - 1.0 0 0 1 UINT @ Coil 1 01 05
settings 16
1016 = Master communication S 1.0 10 1 UINT | Reg 1 03 06
timeout (65535 disables 16 ister
mechanism)
1017 | Setting this flag will restart - 1.0 0 0 1 UINT | Coil 1 01 05
the CPU (only in idle or 16
error state)
1018 | Setting for connected sys- - 1.0 0 0 6 UINT Reg 1 03 06
tem configuration: No con- 16 ister
fig = 0, Simulator config =
1, DC-DC only config = 2,
n*AC-DC m*DC-DC config
=3
1026 = 1: triggerst automatic sys- 0 0 1 UINT Reg 1 03 06
tem software update (if 16 ister
necessary)
1027 | 1: automatic system soft- 0 0 1 UINT Reg 1 04
ware update required 16 ister
1028 @ Variable to save or reset - 1.0 0 -1 1 INT1T Reg 1 03 06
customer values: 1: save 6 ister
parameter -1: restore
default settings
2000 @ Serial number system Strin UINT  Reg 2 04 16
control g 32 ister
2002  Serial number DC-DC - 1.0 0 UINT Reg 2 03 16
module 32 ister
2004 = Material number DC-DC - 1.0 0 UINT Reg 2 03 16
module 32 ister
2050 | Integration level (device 0 UINT Reg 1 03
software) 16 ister
2051 | Buildnumber of integration 0 UINT  Reg 1 03
level 16 ister
4000 @ Power stage configuration: - 1.0 0 0 1 UINT | Coil 1 01 05
1 = power stage on; 0 = 16
power stage off;
4002 @ Resets current alarm and - 1.0 0 0 1 UINT | Coil 1 01 05
warning messages 16
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Addr Description Unit Res Defa Min Max Data Typ Len FCr FCw
olu-  ult type e gth
tion
4007 @ Specifies the slave that will - 1.0 0 0 16 UINT | Reg 1 03 06
be addressed (0 = broad- 16 ister
cast / same values for all
slaves)
4008 = Alarm policy for modules: 0 - 1.0 1 0 1 UINT  Reg 1 03 06
= strict (system switches to 16 ister
alarm state if at least one
module is in alarm state); 1
= relaxed (system switches
to alarm state if all modu-
les are in alarm state)
4010 @ Specifies the sub slave that | - 1.0 0 0 16 UINT | Reg 1 03 06
will be addressed (0 = 16 ister
broadcast / same values
for all sub slaves)
4011 | Use the modbus slave ID - 1.0 0 0 1 UINT @ Coil 1 01 05
for addressing 16
4100 @ Maximum battery voltage \% 0.01 | 4800 O 7500 UINT  Reg 1 03 06
(charge current will get limi- 16 ister
ted)
4101 | Minimum battery voltage Vv 001 O 0 7000 UINT Reg 1 03 06
(discharge current will get 16 ister
limited)
4102 Maximum battery voltage \% 0.1 480 0 750 UINT  Reg 1 03 06
(charge current will get limi- 16 ister
ted)
4103 | Minimum battery voltage V 0.1 0 0 700 UINT Reg 1 03 06
(discharge current will get 16 ister
limited)
4106 = Maximum battery current A 0.1 1670 O 2500 UINT  Reg 1 03 06
during charging 16 ister
4109 = Maximum battery current A 0.1 1670 O 2500 UINT  Reg 1 03 06
during discharging 16 ister
4112 | Maximum voltage of vol- V 0.1 100 100 700 UINT Reg 1 03 06
tage current characteristic 16 ister
4115 | Maximum current of voltage @ A 1.0 50 5 167 UINT Reg 1 03 06
current characteristic 16 ister
4118 | Start current of voltage cur- | A 1.0 5 1 50 UINT | Reg 1 03 06
rent characteristic 16 ister
4121  Maximum power at DC-ter- = W 1.0 9000 | O 12000 UINT | Reg 1 03 06
minal 16 ister
4124 = Maximum battery voltage \% 0.1 750 0 780 UINT Reg 1 03 06
alarm threshold for DC-ter- 16 ister
minal (power stage shut-
down)
4127  Minimum battery voltage \% 0.1 0 0 700 UINT Reg 1 03 06
alarm threshold for DC-ter- 16 ister
minal (power stage shut-
down)
4500 @ Set value for battery cur- A 1.0 0 -250 | 250 INT1T Reg 1 03 06
rent in DcDc only operation 6 ister
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Addr Description Unit Res Defa Min Max Data Typ Len FCr FCw
olu-  ult type e gth
tion

4501 | Set value for allowed cur- A/ms | 0.01 1000 1 35000 UINT  Reg 1 03 06
rent dynamic in ampere per 0 16 ister
millisecond for DcDc only
operation

4509 @ Set value for battery cur- A 0.1 0 -700 | 700 INT1T Reg 1 03 06
rent in DcDc only operation 6 ister
(high resolution)

4510 Parameter for the dc droop |V 0.1 8800 O 9400 UINT | Reg 1 03 06
curve: Maximally allowed 16 ister
voltage.

4511  Parameter for the dc droop |V 0.1 8000 O 9400 UINT  Reg 1 03 06
curve: Minimally allowed 16 ister
voltage.

4512 | Parameter for the dc droop |V 0.1 8400 O 9400 UINT Reg 1 03 06
curve: Gap-voltage low. 16 ister

4513  Parameter for the dc droop |V 0.1 8600 O 9400 UINT  Reg 1 03 06
curve: Gap-voltage high. 16 ister

4514  Parameter for the dc droop | AV 0.01 | 0.0 -500 | 0 INT1T Reg 1 03 06
curve: Gain in source mode. 6 ister

4515  Parameter for the dc droop | AV 0.01 | 0.0 -500 | 0 INT1T Reg 1 03 06
curve: Gain in sink mode. 6 ister

4516  Parameter for the dc droop | A 0.1 0 -500 | 500 INT1T Reg 1 03 06
curve: Offset current. 6 ister

4517  DC link droop mode. 0 = - 1.0 0 0 1 UINT | Reg 1 03 06
OFF, 1 = ON 16 ister

4518  Parameter for the dc droop |V 0.1 9300 O 9750 UINT | Reg 1 03 06
curve: Upper dc-link vol- 16 ister
tage error threshold for cus-
tomer.

4519 | Parameter for the dc droop |V 0.1 7900 O 9500 UINT Reg 1 03 06
curve: Lower dc-link vol- 16 ister
tage error threshold for cus-
tomer.

4520 Enable flag for the Pbatt - 1.0 0 0 1 UINT Reg 1 03 06
Controller while inside Gap 16 ister
of DC-droop mode. 0 =
OFF, 1 = ON.

4521  Power Setpoint for the w 1.0 0 -300 | 30000 INT1T Reg 1 03 06
Pbatt Controller while 00 6 ister
inside Gap of DC-droop
mode

4524 | Parameter for the dc droop | A 0.1 0 0 500 INT1T Reg 1 03 06
curve: Maximally allowed 6 ister
current.

4525  Parameter for the dc droop | A 0.1 0 -500 | O INT1T Reg 1 03 06
curve: Minimally allowed 6 ister
current.

4526 @ Enable flag for the battery - 1.0 1 0 1 UINT | Coil 1 01 05
short circuit detection 16

5000 | State of device: PowerUP - - 1.0 -1 -2 10 INT1T Reg 1 04
> 0, Error -=> 1, Idle -> 2, 6 ister
Operation -> 3, Mainte-
nance -> 4
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Addr Description Unit Res Defa Min Max Data Typ Len FCr FCw
olu-  ult type e gth
tion
5001 | Number of connected slave | cnt 1.0 0 16 UINT  Reg 1 04
modules 16 ister
5002 | Number of connected sub cnt 1.0 0 0 5 UINT  Reg 1 04
slave modules 16 ister
5036 | Status DC-DC converter 0 1.0 100 UINT  Reg 1 04
= Idle 1 = Open loop 2 = 16 ister
Closed loop 3 = Ramp-up
5 = Closed loop voltage
control 6 = Ramp-down 99
= Alarm 100 = Parameter
not valid for chosen module
5039 | Indicates the source of the 1.0 100 0 101 UINT Reg 1 04
alarm event: 0 = Idle state 16 ister
1 = Open loop state 2 =
Closed loop state 3 =
Ramp-up state 5 = Closed
loop voltage control state 6
= Ramp-down state 99 =
Alarm state 100 = No
alarm present or parameter
not valid for chosen module
101 = RS-485 master
5100 @ Battery voltage V 0.1 0 1200 UINT  Reg 1 04
16 ister
5110 | Battery current A 1.0 0 INT1T Reg 1 04
6 ister
5111 | High resolution battery cur- | A 0.1 0 INT1T Reg 1 04
rent 6 ister
5113 | Total power of all DC modu- | kW 0.00 INT3 Reg 2 03
les 1 2 ister
5120 | Power at DC-terminal kW 0.00 INT1T Reg 1 04
1 6 ister
5123 | Status of battery current 1.0 0 UINT Reg 1 04
limiting control: 0 = inactiv, 16 ister
1 = PMax, 2 = ICharge-
Max, 4 = |IDischargeMax, 8
= VBatMax, 16 = VBatMin.
Multiple states are possible
simultaneously (register =
sum of active states)
5126 | Overload capacity % 0.1 0 0 1000 UINT Reg 1 04
16 ister
5127 | DC link voltage \Y 1.0 0 0 1300 UINT Reg 1 04
16 ister
5128 | Gives Feedback if the - 1.0 0 0 3 UINT  Reg 1 04
Pbatt Controller is active, 16 ister
inactive or currently freezed
because outside of Gap
Band. 0 = Inactive OFF 1 =
Inactive NO GAP 2 =
Active 3 = Freeze
5300 @ Status of battery current Strin inac- STRI  Reg | 32 03
limiting control g tive NG ister
5510 = Temperature of inlet air DC- °C 1.0 0 -25 250 INT1  Reg 1 04
DC converter 6 ister
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Addr Description Unit Res Defa Min Max Data Typ Len FCr FCw
olu-  ult type e gth
tion

5511 | Temperature of HV module °C 1.0 0 -25 250 INT1T Reg 1 04
DC-DC converter 6 ister

5512 | Temperature of LV module °C 1.0 0 -25 250 INT1T Reg 1 04
DC-DC converter 6 ister

5513 | Fan revolutions per minute rpm 1.0 0 UINT  Reg 1 04
16 ister

2401 | Sum of all pending warnings = Cou 0 UINT | Reg 1 04
nt 16 ister

2402 | Count of pending module Cou UINT | Reg 1 04
specific warnings nt 16 ister

2403 ' Warning code of alarm 1 UINT Reg 1 04
16 ister

2404  Warning code of alarm 2 UINT Reg 1 04
16 ister

2405 Warning code of alarm 3 UINT Reg 1 04
16 ister

2406 Warning code of alarm 4 UINT Reg 1 04
16 ister

2407 | Warning code of alarm 5 UINT  Reg 1 04
16 ister

2408 | Warning code of alarm 6 UINT  Reg 1 04
16 ister

2409 | Warning code of alarm 7 UINT  Reg 1 04
16 ister

2410 | Warning code of alarm 8 UINT  Reg 1 04
16 ister

2411 | Warning code of alarm 9 UINT | Reg 1 04
16 ister

2412 | Warning code of alarm 10 UINT  Reg 1 04
16 ister

2413 | Warning code of alarm 11 UINT | Reg 1 04
16 ister

2414  Warning code of alarm 12 UINT Reg 1 04
16 ister

2415 | Warning code of alarm 13 UINT Reg 1 04
16 ister

2416 | Warning code of alarm 14 UINT Reg 1 04
16 ister

2417 | Warning code of alarm 15 UINT Reg 1 04
16 ister

2418 | Warning code of alarm 16 UINT Reg 1 04
16 ister

2419 | Warning code of alarm 17 UINT Reg 1 04
16 ister

2420 | Warning code of alarm 18 UINT  Reg 1 04
16 ister

2421 | Warning code of alarm 19 UINT  Reg 1 04
16 ister

2422 | Warning code of alarm 20 UINT  Reg 1 04
16 ister
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Addr Description Unit Data Typ Len FCr FCw
type e gth
2808 | Sum of all pending alarms Cou UINT  Reg 1 04
nt 16 ister
2809 | Count of pending module Cou UINT  Reg 1 04
specific alarms nt 16 ister
2810 | Alarm code of alarm 1 UINT  Reg 1 04
16 ister
2811 | Alarm code of alarm 2 UINT | Reg 1 04
16 ister
2812 | Alarm code of alarm 3 UINT | Reg 1 04
16 ister
2813  Alarm code of alarm 4 UINT  Reg 1 04
16 ister
2814  Alarm code of alarm 5 UINT | Reg 1 04
16 ister
2815 Alarm code of alarm 6 UINT | Reg 1 04
16 ister
2816 = Alarm code of alarm 7 UINT | Reg 1 04
16 ister
2817 | Alarm code of alarm 8 UINT  Reg 1 04
16 ister
2818 | Alarm code of alarm 9 UINT  Reg 1 04
16 ister
2819 | Alarm code of alarm 10 UINT  Reg 1 04
16 ister
2820 | Alarm code of alarm 11 UINT  Reg 1 04
16 ister
2821 | Alarm code of alarm 12 UINT  Reg 1 04
16 ister
2822 | Alarm code of alarm 13 UINT  Reg 1 04
16 ister
2823 | Alarm code of alarm 14 UINT | Reg 1 04
16 ister
2824 | Alarm code of alarm 15 UINT  Reg 1 04
16 ister
2825  Alarm code of alarm 16 UINT | Reg 1 04
16 ister
2826 = Alarm code of alarm 17 UINT | Reg 1 04
16 ister
2827  Alarm code of alarm 18 UINT | Reg 1 04
16 ister
2828 Alarm code of alarm 19 UINT | Reg 1 04
16 ister
2829 | Alarm code of alarm 20 UINT  Reg 1 04
16 ister
Registre Modbus Tab. 26
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7.6 Transfert de puissance

Mise en marche et arrét du transfert de
puissance

Conditions requises

Entrer les valeurs de 1.

consigne du processus

Démarrer le transfert de 4.

puissance

Le module CC-CC est directement subordonné a une com-
mande du systéme.

La premiére mise en route a été exécutée (voir "Premiere
mise en route", p. 55).

Manipulation par interface utilisateur Web ou Modbus.

Si plusieurs modules CC-CC sont raccordés a une com-
mande du systéme, choisir le module CC-CC souhaité :

— Choisir >Operation >Device control DC-DC mode.

Dans la zone Module selection, sélectionner un module
sous Select slave module.

- Modbus : (voir "Registre Modbus", p. 72)
Indiquer le numéro du module a contacter.

Remarque

L'interface utilisateur et Modbus ont une graduation diffé-
rente. Pour les paramétres Modbus, tenir compte de la réso-
lution (voir "Registre Modbus", p. 72).

Pour I'exemple de I'entrée du parameétre d’'un courant de
charge maximal de 50 A sur le module CC-CC 1 :

Entrer dans l'interface utilisateur Web : 50.0

Transmettre via Modbus : 500 (avec une résolution de 0,1)

Entrer la valeur de consigne pour le courant de la batterie.
Charger la batterie : entrer une valeur négative.
Décharger la batterie : entrer une valeur positive.

- Dans la zone Device control DC-DC, entrer la valeur
dans Set value battery current.
Appuyer sur la touche Entrée J.

Entrer la variation maximale autorisée du courant de batterie
dans Battery current slope.

Démarrer le transfert de puissance.

Dans linterface utilisateur, le séparateur décimal est un point.

A67-0140-00.BKfr-0 2025-07-23
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Arréter le transfert de
puissance

Mise en marche et arrét
d’autres modules CC-CC

— Choisir >Operation >Device control DC-DC mode.
Sous Activate power stage : Cliquer sur le curseur.

- Modbus : (voir "Registre Modbus", p. 72)
Dans le registre Modbus pour le fonctionnement de puis-
sance, régler le bit a 1.

Le commutateur se déplace vers la droite et apparait en
bleu.

5. Pour arréter le transfert de puissance :
- Sous Activate power stage : Cliquer sur le curseur..
- Modbus : (voir "Registre Modbus", p. 72)

Dans le registre Modbus pour le fonctionnement de puis-
sance, régler le bit a 0.

6. Mise en marche et arrét d’autres modules CC-CC

» Choisir un autre module CC-CC et répéter les étapes
précédentes.

ou

» Pour mettre tous les modules CC-CC simultanément en
marche :

— Dans la zone Module selection, sélectionner sous Select
slave module = All modules.

- Modbus : (voir "Registre Modbus", p. 72)

Indiquer le numéro de l'esclave a contacter = 0.
» Démarrer le transfert de puissance.

Régler la valeur de consigne pour le
courant de la batterie avec le module CC-
CC sous-esclave

Condition requise
= |e module CC-CC est subordonné a un module CA-CC.

Pour exploiter le module CC-CC, il est subordonné soit a une
commande du systéeme TruConvert System Control soit a un
module CA-CC TruConvert AC 3025.

Les valeurs de consigne du processus ne peuvent étre entrées
directement que si le module CC-CC est subordonné a une com-
mande du systéme. Si le module CC-CC est subordonné a un
module CA-CC, c’est le module CA-CC qui impose les valeurs
de consigne du processus. Un module CC-CC subordonné a un
module CA-CC mais exploité en Independent mode constitue un
cas particulier. Dans ce cas, les réglages proviennent des fonc-
tions DC link droop mode ou Independent mode operation.
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Appareil de niveau Niveau hié- Slave Description
supérieur rarchique modus sta-
du tus
module
cc-cCc
Commande du systéme Esclave - Régler les valeurs de consigne du processus pour le
TruConvert System module CC-CC.
Control
Module CA-CC TruCon- Sous- Active Le module CA-CC fournit les valeurs de consigne au
vert AC 3025 esclave module CC-CC. Ne procéder a aucun réglage.
Indepen- Le module CC-CC obtient ses valeurs de consigne

dent mode | des fonctions :
= DC link droop mode (voir "DC-Droop", p. 87)
= Independent mode operation (continuer a I'étape 1)

Inactive Le module CC-CC est coupé. Le module CA-CC supé-
rieur est exploité sans module CC-CC. Ne procéder a
aucun réglage.

Tab. 27

1. Choisir >Operation >DC-DC module settings.

2. Dans la zone Slave module status, sous Status DC module,
choisir : Independent mode.

3. Dans la zone Independent mode operation, sous Set value
battery current, saisir la valeur souhaitée.

7.7 Afficher et réinitialiser les messages

Afficher les messages dans l'interface
utilisateur Web

Il existe plusieurs possibilités pour lire les messages en attente :

= Barre d'état : type et nombre de messages en attente, .

= Menu principal Message History(voir "Présentation de l'inter-
face utilisateur", p. 66) : type, code, module, date/heure.

= Barre latérale dépliable : type, nombre, code, module, date/
heure et texte de message.

Afficher les messages S'il y a un message, le symbole de message [ se colore en
orange ou en rouge dans la barre latérale %. En présence d'un
avertissement, le symbole est orange. S'il y a au moins une
alarme, le symbole passe au rouge.
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1
2
1 lIcébne Messages : marquage 2 Barre latérale
couleur des messages en
attente
Barre latérale, fermée Fig. 61

1. Cliquer sur le symbole % dans la barre latérale pour afficher
les messages.

4 operation %{t configuration Y swupdate i About

Interface control

Y || Nlarm || Warning | V] Infc
Get Control Release Control Active interface

Get Control Release Control ANALOG 5 [ Pending Messages 5

Code 10014, Source MASTER
Tuesday Apr 28 2020, 10:32:05
AM

Param: 5 Software -> Framework ’ I

1

-> No EtherCAT settings stored

o Code 40301, Source MASTER
Tuesday Apr 28 2020, 10:32:05

|
|
|
|
| AM
|
|
|
|

Param: 686 Software ->
Communication ->
Intercommunication alarm: read
access

o Code 40408, Source MASTER
Tuesday Apr 28 2020, 10:32:07

e il

1 Messages affichés 3 Enregistrer les messages dans 5  Afficher/masquer les messages
une liste par type
2 Envoyer les messages par e- 4  Messages d'alarme et d'avertis-
mail sement

Barre latérale, ouverte Fig. 62

Un message est constitué de 3 composants : Code
(numéro du message), Source (origine) et le texte du
message.

= Pour savoir quel module a causé le message, consulter
la désignation et le numéro indiqués dans le champ
Source.

MASTER = commande du systéme.
= SLAVE = module CC-CC

Les numéros d'esclave ont tous 4 chiffres. Les 2 pre-
miers chiffres représentent les modules esclaves connec-
tés a la commande du systéme (modules CC-CC) et les
3e et 4e ne jouent aucun role.

Exemple :
SLAVE source 0200 — le module CC-CC 02 a provoqué
le message.

= Pour toute consultation du service aprés-vente TRUMPF,
il est utile de noter le numéro du message.
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Conseil

Pour agrandir la représentation de la barre latérale, cliquer
sur la fleche {.

Pour masquer la fenétre de la barre latérale, cliquer a nou-
veau sur le symbole actif.

Télécharger la liste des 2. Pour télécharger une liste avec tous les messages d'alarme
alarmes survenus :

— Appuyer sur le bouton Meldungen als Liste speichern (3).
- Enregistrer en tant que fichier csv.

3. Pour générer un e-mail préparé a envoyer au service aprés-
vente de TRUMPF :

— Appuyer sur le bouton Meldungen als E-Mail verschicken
2).

— Appuyer sur Enregistrer pour enregistrer le télécharge-
ment au format zip sur le PC.

- Le programme de messagerie s'ouvre et affiche un e-
mail préparé.

— Joindre le fichier zip enregistré dans les >Télécharge-
ments au message.

Réinitialiser les messages 4. Cliquer sur le symbole % dans la barre latérale pour afficher
les messages.

Lorsque des erreurs et avertissements actifs restent pré-
sents, les messages correspondants sont renouvelés.

5. Appuyer sur Reset.
Le symbole redevient blanc. Tous les messages ont été réin-
itialisés.

6. Masquer les messages :

Pour masquer la fenétre de la barre latérale, cliquer a nou-
veau sur le symbole actif.

; Operation *'{I Configuration n SW Update

Interface control

Interface control \

Get Control Release Control Active interface

\
IDevice control MF mode \
Get Control Release Control WebGUI \
\
[Device energy control |
\
[
1 Symbole inactif : aucun message
Barre latérale, fermée, aucun message Fig. 63

7. Pour réinitialiser les messages d’'un module individuel de
maniére ciblée :
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Afficher le nombre de tous

les messages en attente

Afficher le nombre de

messages en attente pour

le module sélectionné

Lire les numéros d'erreur

— Choisir >Operation >Device control DC-DC mode.

- Dans la zone Module selection, sélectionner un module
sous Select slave module.

- Dans la zone Device control DC-DC, appuyer sur Reset
alarms.

Tous les messages du module sélectionné sont réinitialisés.

Si le message n'est pas réinitialisé :

» Si Source = MASTER est affiché, choisir Select slave
module = All modules. Tous les messages seront réinitia-
lisés, y compris ceux du maitre (commande du systéme).

> Si Source = SLAVE 1 est affiché, choisir Slave module
selection = Module 1 pour réinitialiser seulement les mes-
sages de l'esclave 1 et de ses sous-esclaves.

Modbus : afficher et réinitialiser les
messages

2 types de message sont utilisés: alarme, avertissement.

Le nombre de messages en attente et les numéros des messa-
ges peuvent étre consultés par type de message.

2.

Lire le nombre de messages d'alarme/d’avertissement
actuels survenus sur l'ensemble du systéme :

- Somme des messages d’alarme : registre 2808
- Somme des messages d’avertissement : registre 2401
- (voir "Tab. 26", p. 78)

Le nombre de tous les messages survenus dans le systéme
est émis.

Lire le nombre de messages d'alarme/d’avertissement
actuels survenus sur le module sélectionné :

- Somme des messages d’alarme : registre 2809
- Somme des messages d’avertissement : registre 2402

Le nombre de tous les messages survenus pour le module
sélectionné est indiqué.

Choisir le module souhaité (voir "Contacter des modules par
Modbus", p. 71).

Lire les numéros d’erreur (messages d’alarme/avertissement
1 a 20) survenus pour le module sélectionné :

- Messages d’alarme : registres 2810 — 2829
- Messages d’avertissement : registres 2403 — 2422

— Pour chaque registre, le numéro de message correspon-
dant est mémorisé.
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Tous les numéros des messages survenus pour le module
sélectionné sont enregistrés dans ces zones de registre
sous la forme d’une sorte de liste récapitulative. Les messa-
ges sont mémorisés dans leur ordre d’apparition (p. ex. :
message d’alarme 1 dans le registre 2810, message
d’alarme 2 dans le registre 2811, etc.). Les textes correspon-
dants sont répertoriés dans la table de messages (voir "Mes-
sages", p. 100).

Exemple :

Module 0 / ID d’unité O : seuls les messages en provenance
de la commande du systéme sont affichés.

Module CC-CC esclave 1 a 16 / ID d’unité 1 a 16 : seuls les
messages en provenance du module CC-CC sélectionné
sont affichés.

Réinitialiser les messages 5. Réinitialiser les messages :

— Choisir le module souhaité (voir "Contacter des modules
par Modbus", p. 71).

- Dans le registre Modbus 4002 Alarm reset, régler le bit
a 1 (voir "Registre Modbus", p. 72).

Tous les messages ont été réinitialisés. Il n'y a plus de
message.

Si la cause d'un message subsiste, ce message s'affiche a
nouveau.

7.8 Surcharge

Pour permettre des pointes de charge lors du démarrage de
moteurs ou d'appareils, les modules peuvent fonctionner en sur-
charge. Ce mode de fonctionnement n'est autorisé que pour
une courte durée et est régulé en conséquence par le systéme.

Fonctionnement en surcharge

Remarque

Le fonctionnement en surcharge n’est possible que pour I'appa-
reil TruConvert DC 1008.

Le fonctionnement en surcharge n'est possible qu'a une tempé-
rature ambiante entre -20°C et 40°C et avec une tension de bat-
terie >30 V.

Via l'interface utilisateur 1. Choisir >Operation >DC-DC module settings.
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Via Modbus

Dans la zone Battery terminal settings, sous Maximum
charge/discharge current :

Augmenter les valeurs maximales du courant.
Augmenter le courant de la batterie a £250 A max.
Sous Maximum power :

Augmenter les valeurs maximales de la puissance.
Augmenter la puissance de la batterie a 12000 W max.
Démarrer le transfert de puissance.

Deés que le courant de batterie et la puissance de batterie
sollicités sont supérieurs a ceux a puissance nominale, le
systeme peut transférer I'excédent pendant un certain temps.

Status DC-DC module(s)

Battery current Battery voltage Battery power Total battery power

0A 450V 0.00 kw 0.00 kw

Current limiting status DC link voltage | overioad capacity | 1
inactive ov
Temperature HV module Temperature LV medule Temperature inlet air Fan speed
0.0°C 0.0°C 0.0°C 0 rpm

1 Overload capacity

Affichage d’état pour la capacité de surcharge (interface Fig. 64
utilisateur)

Dans la zone Status DC-DC module(s), la capacité de sur-
charge est affichée dans Overload capacity.

En fonctionnement en surcharge, la capacité de surcharge
diminue continuellement. Sur l'interface utilisateur, la capa-
cité de surcharge restante est affichée en pourcentage. Lors-
que la capacité de surcharge a atteint 0 %, le fonctionne-
ment n'est plus possible qu'a puissance apparente nominale.

Pour rétablir la capacité de surcharge, le module CC-CC
doit fonctionner pendant un certain temps a moins de 90 %
ou a moins de 80 % de la puissance nominale.

Augmenter les valeurs maximales du courant.

Registre Modbus 4106/4109 Maximum battery current during
charging/discharging.

Modbus : (voir "Registre Modbus", p. 72)

Augmenter les valeurs maximales de la puissance.
Registre Modbus 4121 Maximum power at DC-terminal.
Démarrer le transfert de puissance.

Registre Modbus 4000 Power stage configuration, régler le
bit a 1.

Lire les capacités de surcharge.

Registre Modbus 5126 Overload capacity.
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Réduire la capacité de
surcharge de 100 % a 0 %

Réaugmenter la capacité de
surcharge de 0 % a 100 %

Source de courant, source
de courant dépendant de la

Exemples : réduire et réaugmenter la
capacité de surcharge

La capacité de surcharge diminue de 100 % a 0 % lorsque le
systéme fonctionne en surcharge avec :

= Un courant de batterie ou une puissance de batterie entre
100 % et 125 % (la valeur la plus élevée est déterminante).
Pendant 10 minutes.
ou

= Un courant de batterie ou une puissance de batterie entre
125 % et 150 % (la valeur la plus élevée est déterminante).

Pendant 1 minute.

La capacité de surcharge réaugmente de 0 % a 100 % lorsque
le systeme fonctionne sous une charge normale avec :

= Un courant de batterie ou une puissance de batterie <90 %
de la valeur nominale.
Pendant 20 minutes.
ou

= Un courant de batterie ou une puissance de batterie <80 %
de la valeur nominale.

Pendant 10 minutes.

7.9 DC-Droop

Description du fonctionnement de DC link
droop mode

Les appareils TruConvert DC série 1000 sont congus comme
des sources de courant. lls peuvent également étre utilisés

tension comme des sources de courant dépendant de la tension a l'aide
de la fonction DC link droop mode.
Fonction DC link droop mode Le module CC-CC sert de
non activée source de courant
activée source de courant dépendant de
la tension
Effet de la fonction DC-Droop Tab. 28
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Informations Progiciel* Manuel détaillé Numéro de docu-
supplémentaires ment
a partir d'IL = Complément au A67-0148-00.BKen-00
IL20B001 manuel d'utilisation 1-00
« DC-Droop »
IL < IL20B001 Version précédente A67-0140-00.BKen-00
du manuel d'utilisation = 1-09

(anciennes versions

du logiciel) « TruCon-

vert DC 1008 — 1010,
TruConvert Sys-
tem Control »

*) Consulter la version du progiciel, (voir "Informations sur l'appareil”,
p. 97).

Tab. 29

7.10 Valeurs réelles

Afficher les valeurs réelles

Courant, tension 1. Choisir >Operation >Device control DC-DC mode.

Remarque

Certaines valeurs réelles ne peuvent étre affichées que lors-
qu'un module CC-CC spécifique a été sélectionné. Pour affi-
cher les valeurs réelles de la tension de batterie, de la ten-
sion de circuit intermédiaire CC et de la température, le
module esclave a contacter doit étre sélectionné de maniére
explicite. (p. ex. Select slave module = Module 1)

Si tous les modules sont choisis comme étant a contacter
(Select slave module = All modules, un 0 s'affiche pour ces
valeurs réelles.

2. Soit

» Pour afficher les valeurs réelles pour un module CC-CC
individuel : Dans la zone Module selection, sélectionner
un module sous Select slave module.

ou

» Pour afficher les valeurs réelles du systéme complet :
Dans la zone Module selection, sous Select slave
module, choisir All modules.

3. Dans la zone Status DC interface, lire les valeurs réelles :

88 Manipulation 2025-07-23 AB7-0140-00.BKfr-0
01-10



TRUMPF

— Valeurs de batterie actuelles : Battery current, Battery vol-
tage.

- Régulateur intervenant actuellement : dans la zone Cur-
rent limiting status, lire le régulateur actif.

Régulateurs possibles : Pmax, courant de charge max.,
courant de décharge max., tension max. des batteries et
tension min. des batteries.

— Tension du circuit intermédiaire CC actuelle : DC link vol-
tage.

Températures 4. Afficher les températures actuelles : dans la zone Device
temperatures, lire les valeurs réelles.

- HV module : module de puissance haute tension dans le
module CC-CC.

- LV module : module de puissance basse tension dans le
module CC-CC.

— Air inlet : température d'entrée d'air.

7.11 Valeurs de consigne du processus

Régler les valeurs de consigne du
processus

» Reégler les valeurs de consigne du processus via l'interface
utilisateur Web : (voir "Régler les valeurs de consigne du
processus (DC-DC module settings)", p. 61).

ou

» Définir les valeurs de consigne du processus via le regis-
tre Modbus : (voir "Registre Modbus", p. 72).

7.12 Précharge du circuit intermédiaire CC

Dés que le module CC-CC est commuté en mode de puissance
avec un Activate power stage, la précharge du circuit intermé-
diaire CC démarre. La précharge du circuit intermédiaire CC
peut étre réalisée en externe ou en interne.

Précharge externe du circuit Les modules CC-CC ont besoin d’un circuit intermédiaire CC
intermédiaire CC  préchargé. La tension de circuit intermédiaire CC doit étre d’au
moins 10,5 x la tension de la batterie.

La tension de circuit intermédiaire CC peut étre générée au
moyen d’un appareil de précharge externe ou d’un TruConvert
AC 3025.
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Précharge interne du circuit Les modules CC-CC peuvent générer eux-mémes la tension de
intermédiaire CC circuit intermédiaire CC au moyen d’'un dispositif de précharge
interne.

En cas de précharge interne du circuit intermédiaire CC via les
modules CC-CC, les conditions suivantes doivent étre respec-
tées :
= La tension de batterie doit étre d’au moins 15 V.

Upat 2 15V

= |La capacité raccordée coté client doit étre au plus de
600 pF par module CC-CC cbté batterie.

Ciotas < 600 puF x n
n = nombre de modules CC-CC montés en paralléle

® | es résistances de décharge raccordées cété client ne doi-
vent pas étre inférieures a 2 MQ par module CC-CC.

Rdischarge 22 MQ +n

n = nombre de modules CC-CC montés en paralléle
= | a fonction DC-Droop est activée (voir "DC-Droop", p. 87).
= Nutiliser que des appareils de la 2e génération (G2).

Activate power
stage

On DC droop mode Off

Droop reference voltage
> DC Link voltage?

DC link voltage >
(Battery voltage x 10.5)

DC link voltage > 300 VDC

No Yes

DC Link Voltage >
Battery Voltage x 10.5)2

Battery voltage
>15V?

No

¢ ¢ Yes
No Error
Precharge Error
Operation Error Operation Operation
Diagramme séquentiel : Précharger le circuit intermédiaire CC et activer le transfert de puis- Fig. 65
sance
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7.13 Détection de court-circuit de la
batterie

La fonction de détection de court-circuit de la batterie est de
détecter tout court-circuit c6té batterie sur 'ensemble de la
plage de tension. Cette fonction surveille la rapidité d’'une chute
de tension éventuelle aux bornes de la batterie. En cas de
chute de tension significative, le module CC-CC émet un signal
d’alarme.

Les modules CC-CC sont souvent utilisés en combinaison avec
des batteries a flux redox. En raison du faible rapport entre le
courant de court-circuit et le courant nominal, il est particuliére-
ment difficile de détecter et d’isoler les courts-circuits.

Dans certains cas, le courant de court-circuit n’est que légére-
ment supérieur au courant nominal, si bien que les dispositifs
de coupure ne se déclenchent pas automatiquement. Il en
résulte un court-circuit continu avec un courant élevé et une ten-
sion faible, ce qui risque d’endommager tous les composants
raccordés. La fonction de détection de court-circuit de la batterie
détecte I'apparition d’'un court-circuit et déclenche une alarme.
Le dispositif de sectionnement situé entre la batterie et le
module CC-CC doit alors étre activé manuellement afin d’isoler
le module CC-CC du court-circuit.

Activer et utiliser la fonction « Détection
de court-circuit de la batterie »

1. Choisir >Operation >DC-DC module settings.

2. Dans la zone Battery short circuit detection settings, sous
Enable, choisir on.
La fonction est activée.

3. Surveiller le message d’alarme 60208 — Short circuit detec-
ted on battery terminal au moyen de I'API.

4. Des que le message d’alarme apparait : ouvrir les dispositifs
de sectionnement entre le module CC-CC et la batterie.

5. Lorsque le message d’alarme survient, controler tous les
composants pour détecter d’éventuels dommages visibles :

— Batterie
- Module CC-CC
— Cables de raccordement

— Autres composants connectés a la barre collectrice coté
batterie.

6. Vérifier 'absence de court-circuit dans le module DC-DC :
mesurer la résistance entre les bornes + et - de la batterie
(voir "Fig. 8", p. 16).
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7. Si un défaut est constaté sur un composant : remplacer le
composant défectueux.

8. Si tous les composants sont fonctionnels :
— Précharger les bornes de batterie du module CC-CC a

la tension actuelle de la batterie (voir "Précharger les rac-
cordements de la batterie", p. 55).

- Fermer le dispositif de sectionnement pour remettre le
module CC-CC en route.
9. Si l'alarme s’affiche a nouveau alors qu’aucun composant
n’est défectueux et qu’il n’y a pas de court-circuit :

— Arréter l'installation ou la partie de l'installation concer-
née.

- Informer le S.A.V. technique de TRUMPF.

- En collaboration avec le service technique, adapter les
parameétres pour la fonction « Détection de court-circuit
de la batterie ».

7.14 Sauvegarde des données

Sauvegarder les parameétres et rétablir les
réglages d'usine

Tous les réglages généraux qui ont été effectués sous >Opera-
tion >DC-DC module settings avec Select slave module = All
modules peuvent étre enregistrés dans l'appareil et sont conser-
vés au redémarrage ainsi qu'en cas d'arrét et de remise en mar-
che de l'appareil.

Les réglages généraux peuvent étre exportés dans un fichier
json et importés dans un autre appareil.

Les réglages effectués individuellement pour des modules isolés
(Select slave module = module 1 a module n) ne peuvent pas
étre enregistrés.

Conditions requises

= Manipulation par interface utilisateur Web

= | es réglages a enregistrer ont été entrés sous >Operation
>DC-DC module settings pour Select slave module = All
modules.

1. Choisir >Operation >Save & restore settings.

2. Dans la zone Save & restore settings sous Customer set-
tings, sélectionner Save pour enregistrer les réglages
actuels dans la commande du systéme.

3. Dans la zone Save & restore settings, sous Customer set-
tings, sélectionner Restore pour rétablir les réglages d'usine.
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4. Pour enregistrer les réglages actuels dans un fichier sur un
lecteur du PC :

- Dans la zone Import & export parameters, appuyer sur
Download sous Export parameters.

- Dans la fenétre de navigateur qui s'ouvre, choisir Enre-
gistrer sous.
5. Dans la zone Import & export parameters, appuyer sur =
pour chercher et sélectionner un fichier sur un lecteur du PC.
6. Pour charger le fichier sélectionné vers la commande du sys-
téme :
~ Appuyer sur le bouton 1. pour charger le fichier.

— Pour enregistrer de maniere permanente les réglages
chargés dans la commande du systéme : dans la zone
Save & restore settings, choisir Save sous Customer set-
tings.

7.15 Configuration du systéeme

Si la combinaison des appareils raccordés a la commande du
systéme est modifiée, la nouvelle configuration du systéme doit
ensuite étre saisie via l'interface utilisateur Web

Régler la configuration du systéme

Conditions requises

= Manipulation par interface utilisateur Web

= Les appareils (module CA-CC, modules CC-CC) sont raccor-
dés a la commande du systéme

Mise en marche des » Pour mettre la commande du systéme et les modules en
appareils marche : allumer la tension d'alimentation 24 V.
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Active interface

#o A: i Idle 2 WebGUI / ModBus

EEE ; Operation %x{t  Configuration n Software Update .' Message History

system configuration System configuration

Select configuration Select AC3025 generation Save selection Restart CPU
Simulator ~ AC3025 ~ Save selection Restart CPU
Simulator \ AC3025
1 2 3
1 Derniére configuration enregis- 2 La derniére configuration enre- 3  Detected configuration = None :
trée gistrée est affichée en tant que la derniére configuration enre-
proposée. gistrée ne concorde pas avec

la configuration détectée.

Ecran de saisie System configuration Fig. 66
L'écran de saisie System configuration s'affiche.

Les appareils raccordés ne correspondent pas a la configura-
tion attendue, c.-a-d. a la derniere configuration enregistrée.

DEL d'état sur la commande du systeme : les 3 DEL cligno-
tent en phase.

DEL d'état sur le module CC-CC : les DEL verte et rouge
brillent, la DEL jaune clignote.

DEL d'état sur le module CC-CC et la commande du systéme :
les DEL sont éteintes immédiatement aprés le redémarrage. Au
bout de quelques secondes, les DEL vertes correspondantes cli-
gnotent.

Le systéme est opérationnel : il se trouve dans I'état de fonction-
nement /dle et I'écran de démarrage s'affiche.

7.16 Réglages systéeme

Régler I'heure systéme

Interface utilisateur Dés que I'appareil est relié au PC, I'heure locale du PC est con-
vertie en UTC et transmise a la commande du systéme comme
heure systéme.

La prise en compte de I'heure systéme peut également étre
déclenchée manuellement.

1. Dans la barre latérale, cliquer sur Réglages %x .

La barre latérale apparait.
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Changer l'adresse IP

Réinitialiser I'adresse IP par
touche de RAZ

Pour transférer I'heure systéme du PC a l'appareil, appuyer
sur Synchronize to local computer.

L'heure systeme du PC est affichée sur l'interface utilisateur
(Show advanced settings) et transmise a I'appareil.

Pour effectuer ses propres réglages : dans la zone Time
and date, appuyer sur Show advanced settings.

— Sous Time zone, choisir le décalage horaire souhaité par
rapport a UTC.

- A l'aide du sélecteur coulissant Time format, choisir
entre I'affichage sur 24 heures et I'affichage sur 12 heu-
res.

- Sous Time et Date, entrer I'heure et la date souhaitées.
- Appuyer ensuite sur Submit time and date.

Changer les réglages réseau

Remarque

Les réglages réseau ne peuvent étre changés que via l'interface
utilisateur Web.

—_

Dans la barre latérale, cliquer sur Réglages % .

Dans la zone Network, entrer les nouvelles valeurs dans IP
address.

Adresse IP de l'appareil a la livraison :

- 192.168.1.2

Noter la nouvelle adresse IP afin de pouvoir accéder plus
tard a l'appareil via l'interface utilisateur.

Appuyer sur Submit network settings.
Les réglages réseau sont transmis a I'appareil.

Pour exécuter un redémarrage de la commande du sys-
téme : appuyer sur Reboot.

Si I'adresse IP de l'appareil a été changée et qu'elle n'est pas
connue, il est possible de rétablir le réglage d'usine au moyen

de la touche de RAZ.

Attention : avec cette fonction, le réglage d'usine peut égale-
ment étre rétabli pour tous les paramétres du client.
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mEn -
i o
1 Ouverture pour la touche de RAZ
Touche de RAZ sur la commande du systéme Fig. 67

6. Enfoncer la pointe d'un stylo fin ou un bout de fil de fer
dans le trou de la touche de RAZ et appuyer dessus.

— Appuyer pendant 3 a 5 secondes : le réglage d'usine de
I'adresse IP est rétabli.

- Appuyer pendant 10 secondes : le réglage d'usine de
tous les paramétres de I'appareil est rétabli.

Aprés la réinitialisation, I'unité de commande effectue auto-
matiquement un redémarrage.

Changer les réglages 7. Dans la barre latérale, cliquer sur Réglages %x.
réseau (sous-réseau et

8. Dans la zone Network, entrer les nouvelles valeurs.
passerelle IP)

Champ de sai- Valeur Description
sie
Host address Champ de texte = Un nom individuel peut étre donné

a l'appareil. Ce nom peut étre
entré a la place de l'adresse IP
dans le navigateur Web pour accé-
der a l'appareil.

DHCP client OFF L'appareil n’a pas d’adresse IP
fixe. L'adresse IP est entrée dans
le champ de saisie IP address.

ON Le client DHCP est activé et se
voit attribuer une adresse IP par le
serveur DHCP du client.

IP address 192.168.1.3 L'appareil peut étre intégré a un
(exemple) réseau via l'adresse IP.

L'adresse IP peut étre entrée dans
le navigateur Web pour accéder a
I'appareil.

Subnet mask 255.255.255.128 Régler le méme masque de sous-
(exemple) réseau que dans la commande du
systéme supérieure.

Champs de saisie pour les réglages réseau Tab. 30

9. Appuyer sur Submit network settings.
Les réglages réseau sont transmis a I'appareil.

10. Pour exécuter un redémarrage de la commande du sys-
téme : appuyer sur Reboot.
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Commande du systéme

Lire I'état du logiciel et le
numéro de série

717 Mise a jour du logiciel

Réalisation de la mise a jour du logiciel

Conditions requises

Manipulation par interface utilisateur Web
Fichier zip avec le nouveau logiciel enregistré sur l'ordinateur.

Choisir >Software Update .

2. Dans la zone Software update, appuyer sur le bouton = et
ouvrir le fichier zip.

3. Appuyer sur le bouton 1, pour charger le fichier zip.
Une fois la mise a jour réussie, la commande du systéeme
se redémarre automatiquement.

Conseil

Pour garantir que le nouveau logiciel soit accepté sans erreur,
procéder en outre a un redémarrage manuel du générateur.

7.18 Informations sur I'appareil

Afficher les informations sur I'appareil

Choisir >About.

Lire les indications concernant le progiciel installé dans la
zone Software package.

Les indications pertinentes sont : Integration level et Build-
number.

Lire des informations individuelles relatives a la commande
du systéme dans la zone System control :

— Sous Software version application et Software version
bootloader les états du logiciel sur la commande du sys-
teme (partie du Software package).

- Sous Serial number le numéro de série de la commande
du systéme.

Dans la zone Module selection, lire le nombre de modules
CC-CC disponibles dans Available slave modules.

Le module CC-CC raccordé directement avec le cable de
données a la commande du systeme est Module 1. Le
module CC-CC suivant raccordé a la sortie des données
OUT du Module 1 est Module 2, etc.
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5. Choisir le module CC-CC souhaité dans Select slave module.

6. Dans la zone DC-DC module, sous Software version applica-
tion et Software version bootloader, lire les états du logiciel
sur le module CC-CC (partie du Software package).

7. Sous Serial number, lire le numéro de série du module CC-
CC.

Conseil

Les numéros de série de la commande du systéme et des
modules peuvent également étre consultés par Modbus (voir
"Registre Modbus", p. 72).

7.19 Diagramme d'état

Error active

A
Error active
Error
Reset error

Machine d'état

Error active

ActivatePowerStage = 1 ActivatePowerStage = 0

Start software update —

Einschalten Soft reset

Power up

Go idle

A

Leerlauf Wartung
Start SW update .
Idle Maintenance

A A

A 4
Betrieb
Operation

New nominal values

Start software update

Internal events
User controled events

Fig. 68
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8. Entretien

Remarque

Ne pas ouvrir le boitier
Le boitier est scellé par des autocollants. L'endommagement du
sceau ou l'ouverture du boitier annule la garantie.

8.1 Contréle régulier des conditions
ambiantes

Dans des conditions ambiantes défavorables, par exemple en
présence d'air avec des composants huileux, poussiéreux et con-
ducteurs, les ventilateurs peuvent aspirer des particules risquant
d'endommager le module. L'environnement doit donc étre gardé
aussi propre que possible.

8.2 Nettoyage

Si nécessaire, nettoyer le module avec un chiffon sec.

8.3 Remplacer le ventilateur

TRUMPF recommande de remplacer le ventilateur au plus tard
au bout de 6 ans de fonctionnement.

» Ne faire remplacer le ventilateur que par le personnel de
TRUMPF ou une personne qualifiée.

8.4 Réalisation de mises a jour du
logiciel

Les mises a jour du logiciel ne peuvent étre réalisées que par
l'intermédiaire de l'interface utilisateur.

» Les mises a jour du logiciel pour le PCS doivent uniquement
étre réalisées par le personnel TRUMPF ou, avec l'accord
préalable du personnel TRUMPF, par vos soins.
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9. Recherche des erreurs

9.1 Affichage des incidents et messages

Les incidents sont affichés a différents endroits :

= DEL d'état sur le module CC-CC.

= DEL d’état sur la commande du systéeme.
= Sur l'interface utilisateur Web.

= Via Modbus.

Affichage des incidents sur les DEL

Status
© @ Led3 Led1 Led2Led3 @ Lea3
% O Led2 @00e O Led2
N @ Led Status @ Ledt
1 2 3
1 Panneau avant du module CC- 3 Panneau avant de la com-
CcC mande du systéme
2 Panneau arriére du module CC-
cC
DEL d'état sur le module CC-CC et la commande du sys- Fig. 69
téme
DEL Erreurs
1 (verte) éteinte
2 (jaune) éteinte
3 (rouge) clignote
Affichage des DEL d'état en cas d'incident Tab. 31

9.2 Messages

On distingue les messages d'alarme et les messages d'avertisse-
ment.

Message d'alarme En cas d'incident grave, le fonctionnement de puissance est
coupé automatiquement. Le PLC passe a l'état d'alarme et émet
un message d'alarme. Le fonctionnement de puissance peut
étre repris uniquement aprés avoir éliminé la cause de l'alarme
et réinitialisé le message d'alarme (voir "Diagramme d'état",

p. 98).
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Message d'avertissement

Affichage de message
d'alarme et d'avertissement

Réinitialisation des
messages d'alarme et
d'avertissement

Liste des messages
d'alarme et d'avertissement

En cas d'incident moins grave, le fonctionnement de puissance
n'est pas interrompu mais un message d'avertissement est émis.

Les messages émis se composent toujours d'un huméro
d'alarme ou d'avertissement et d'un texte de message.

En cas de fonctionnement de I'appareil avec l'interface utilisa-

teur Web, les numéros d'alarme et d'avertissement ainsi que le
texte de message sont affichés. Dans le cas de la commande

avec Modbus, aucun texte n'est transmis, seulement les nume-
ros.

(voir "Afficher et réinitialiser les messages", p. 81)

Les tableaux suivants répertorient les messages d'alarme et
d'avertissement les plus importants avec des indications sur les
causes des incidents et la fagon de les résoudre.

Si un message apparait a nouveau et plusieurs fois aprés une
réinitialisation et un redémarrage de I'appareil, veuillez vous
adresser au personnel de maintenance de TRUMPF.

Si un message dont le numéro n'est pas indiqué dans le
tableau apparait, veuillez également contacter le personnel de
maintenance de TRUMPF.
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Number

40300

40301

40302

40303

40304

40305

40412

40413

40414

40415

40416

40419

40420

Messages d'alarme

Message

RS-485 communica-
tion alarm

RS-485 communica-
tion alarm

Active interface
(Modbus or Web-
GUI) communica-
tion timeout has
occured.

RS-485 communica-
tion alarm

No slave module
was found, please
check RS-485 con-
nection(s).

Number of or combi-
nation of connected

slave types not sup-
ported.

Software versions
of system control
and module(s) do
not match.

Software versions
of system control
and module(s) do
not match.

Software versions
of system control
and module(s) do
not match.

Software versions
of system control
and module(s) do
not match.

Software versions
of system control
and module(s) do
not match.

Material numbers of
AC/DC Modules are
wrong or do not
match

Module alarm cau-
sed system transi-
tion to alarm state

Effect

No operation pos-
sible.

No operation pos-
sible.

No operation pos-
sible.

No operation pos-
sible.

System cannot
finish start-up proce-
dure.

System cannot
finish start-up proce-
dure.

System cannot
finish start-up proce-
dure.

System cannot
finish start-up proce-
dure.

System cannot
finish start-up proce-
dure.

System cannot
finish start-up proce-
dure.

System cannot
finish start-up proce-
dure.

No operation pos-
sible.

Entire system chan-
ges into alarm state.

Cause

Communication pro-
blem on RS-485
bus.

Communication pro-
blem on RS-485
bus.

Active interface
(Modbus or Web-
GUI) communica-
tion timeout has
occured.

Communication pro-
blem on RS-485
bus.

No slave module
was found.

Number of or combi-
nation of connected

slave types not sup-
ported.

Software versions
of system control
and module(s) do
not match.

Software versions
of system control
and module(s) do
not match.

Software versions
of system control
and module(s) do
not match.

Software versions
of system control
and module(s) do
not match.

Software versions
of system control
and module(s) do
not match.

Material numbers of
AC/DC modules are
wrong or do not
match.

Alarm triggered by
module or submo-
dule.

Action

Check RS-485 com-
munication.

Check RS-485 com-
munication.

Check active inter-
face (Modbus or
WebGUI) or disable
timeout.

Check RS-485 com-
munication.

Check RS-485 con-
nection(s) and
modules.

Check module confi-
guration. Only
homogeneous
modules are allo-
wed on one

RS-485 bus.

Software update
necessary.

Software update
necessary.

Software update
necessary.

Software update
necessary.

Software update
necessary.

Check compatibility
of material numbers.

Check alarm on
modules or submo-
dules. Check alarm
policy.

Caused
by

System
control

System
control

System
control

System
control

System
control

System
control

System
control

System
control

System
control

System
control

System
control

System
control

System
control
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Number

40421

40422

60090

60093

60102

60132

60142

60145

60168

60186

60192

60200

60202

60205

60206

60207

Message

Inconsistent Para-
meter: Ascending
Order Check or
Cross-Check on DC-
Link failed

Activated grid code
requires certified
software. Run soft-
ware update or get
in touch with ser-
vice.

Battery overvoltage

DC link overvoltage

DC link voltage too
low for operation

RS-485 communica-
tion alarm

Battery undervoltage

Wrong polarity on
DC terminal detec-
ted

Ambient tempera-
ture over allowed
range

Ambient tempera-
ture under allowed
range

Fan defective or
stuck

DC-DC Precharge
Conditions could
not be met.

DC-link could not
be charged

Significant Oscilla-
tion detected on cur-
rent

Overvoltage detec-
ted while in dc-
droop mode

Undervoltage detec-
ted while in dc-
droop mode

Effect

No operation pos-
sible.

No operation pos-
sible.

No operation pos-
sible.

No operation pos-
sible.

No operation pos-
sible.

No operation pos-
sible.

No operation pos-
sible.

Risk of damaging
hardware.

No operation pos-
sible.

No operation pos-
sible.

No operation pos-
sible.

No operation pos-
sible.

No operation pos-
sible.

No operation pos-
sible.

No operation pos-
sible.

No operation pos-
sible.

Cause

Inconsistent parame-
ter detected on DC-
Link or DC-Droop
settings.

Activated grid code
requires certified
software.

Battery voltage too
high.

DC link voltage too
high.

DC link voltage too
low.

Communication pro-
blem on RS-485
bus.

Battery voltage too
low.

Wrong polarity on
battery detected.

Ambient tempera-
ture over allowed
range.

Ambient tempera-
ture under allowed
range.

Fan is defective or
stuck.

Precharge condi-
tions could not be
met.

DC link could not
be charged

Significant Oscilla-
tion detected on
Current

Overvoltage detec-
ted while using DC-
Droop

Undervoltage detec-
ted while using DC-
Droop

Action

Check warnings,
check ascending
order on DC-link
and DC-Droop para-
meters, check Batt
max voltage vs DC-
Link min

Run software
update or get in
touch with service
to unlock software
to test purposes.

Check battery vol-
tage.

Check DC link.

Check DC link pre-
charge.

Check RS-485 com-
munication.

Check battery vol-
tage.

Check battery pola-
rity.

Check the ambient
temperature.

Check the ambient
temperature.

Check fan.

Check droop-mode
settings, DC link
and battery voltage.

Check DC link and
connected compo-
nents.

Check DcDroop
Gain settings and
Stability criterion

Check for possible
damage to hard-
ware, check VdcMa-
xErr

Check for possible
damage to hard-
ware, check VdcMi-
nErr

Caused
by

System
control

System
control

DC-DC
module
DC-DC
module

DC-DC
module

DC-DC
module

DC-DC
module

DC-DC
module

DC-DC
module

DC-DC
module

DC-DC
module

DC-DC
module

DC-DC
module

DC-DC
module

DC-DC
module

DC-DC
module
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Number

60208

60700

60703

Message

Short circuit detec-
ted on battery termi-
nal

Auxiliary supply
overvoltage

Auxiliary supply
undervoltage

Messages d’alarme CC-CC

Effect

No operation pos-
sible.

Risk of damaging
hardware.

Unstable system.

Messages d'avertissement

Number

10015

10016

10017

10018

10022

10023

10024

Message

IP settings have
been changed

Power failure of 24-
V auxiliary supply
has been detected

No right for access
parameter

Set value is out of
range

DC droop or DC
link settings incons-
istent with maxi-
mum battery charge
voltage

Entered parameter
value is invalid.
Ascending order
check failed. DC
link settings Current
Controller 400V
50Hz

Entered parameter
value is invalid.
Ascending order
check failed. DC
link settings Current
Controller 480V
60Hz

Effect

IP settings have
been changed.

Depending on the
severity of power
failure, System
Control might sus-
tain drop or shut
down completly.

Parameter access
is denied.

Set value is ignored.

Customer setpoint
will be rejected

Customer setpoint
will be rejected

Customer setpoint
will be rejected

Cause

Significant voltage
drop on battery ter-
minal

Auxiliary supply vol-
tage too high.

Auxiliary supply vol-
tage too low.

Cause

Change of IP set-
tings by operator.

Power failure of 24-
V auxiliary supply.

Insufficient access
rights.

Set value is out of
range.

Battery settings
require a minimum
DC-Link voltage
that can not be
achieved with the
current DC-Link set-
tings.

Customer setpoint
lead to set of para-
meter that do not
respect ascending
order

Customer setpoint
lead to set of para-
meter that do not
respect ascending
order

Action

Check for possible
damage to hard-
ware, contact ser-
vice.

Check the external
24-V auxiliary sup-
ply.
Check the external
24-V auxiliary sup-
ply.

Action

IP adress to access
System Control
needs to be upda-
ted.

Check 24-V auxi-
liary supply.

Make sure to only
access parameter
according to your
access rights.

Make sure set
value is inside of
allowed range.

Inconsistency must
be corrected, either
lower battery vol-
tage settings or
increase voltage set-
tings on DC-Link
side

Modify settings
while respecting
ascending order
within Parameter
group

Modify settings

while respecting
ascending order
within Parameter

group

Caused
by

DC-DC
module

DC-DC
module

DC-DC
module

Tab. 32

Caused
by

System
control

System
control

System
control

System
control

System
control

System
control

System
control
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Number

10025

10026

10027

10028

10029

11025

11026

11027

11028

Messages d’avertissement CC-CC

Message

Entered parameter
value is invalid.
Ascending order
check failed. DC
link settings Voltage
Controller 400V
50Hz

Entered parameter
value is invalid.
Ascending order
check failed. DC
link settings Volta-
get Controller 480V
60Hz

Entered parameter
value is invalid.
Ascending order
check failed.
DCDroop Curve vol-
tage parameters of
DC-DC

Entered parameter
value is invalid.
Ascending order
check failed.
DCDroop Curve cur-
rent parameters of
DC-DC

Dual core hardware
detected. Contact
TRUMPF service
for testing beta ver-
sion. Certified sin-
gle core software
will get installed.

High module tempe-
rature. Power derat-
ing active. Check
cooling conditions
to prevent shut-
down.

High ambient air
temperature detec-
ted. Power derating
active.

DC-Droop max.
power exeeds
charging power limit
on battery side

DC-Droop max.
power exeeds dis-
charging power limit
on battery side

Effect

Customer setpoint
will be rejected

Customer setpoint
will be rejected

Customer setpoint
will be rejected

Customer setpoint
will be rejected

Certified single core
software will get
installed.

Power reduction
dependent on semi-
conductor tempera-
ture.

Power reduction
dependent on
ambient tempera-
ture.

DC-link Current
may not be accord-
ing to programmed
DC-Droop curve
DC-link Current
may not be accord-
ing to programmed
DC-Droop curve

Cause

Customer setpoint
lead to set of para-
meter that do not
respect ascending
order

Customer setpoint
lead to set of para-
meter that do not
respect ascending
order

Customer setpoint
lead to set of para-
meter that do not
respect ascending
order

Customer setpoint
lead to set of para-
meter that do not
respect ascending
order

Dual core firmware
is currently at beta
stage.

Semiconductor tem-
perature too high.

Ambient air tempe-
rature too high.

Inconsistent settings

Inconsistent settings

Action

Modify settings

while respecting
ascending order
within Parameter

group

Modify settings

while respecting
ascending order
within Parameter

group

Modify settings

while respecting
ascending order
within Parameter

group

Modify settings

while respecting
ascending order
within Parameter

group

Contact TRUMPF
service if testing of
beta software is
intended.

Check cooling con-
ditions and airflow.

Check cooling con-
ditions and ambient
temperature.

Check DC-Droop
curve and Battery
terminal settings

Check DC-Droop
curve and Battery
terminal settings

Caused
by

System
control

System
control

System
control

System
control

System
control

DC-DC
module

DC-DC
module

DC-DC
module

DC-DC
module

Tab. 33
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